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1| INTRODUCCIÓ 

 

El consum elèctric dels equipaments municipals de Calafell el 2015 va ser de 1.751.388 kWh. Aquest 

consum va suposar una factura de 436.370 €, és a dir, 17,8 €/habitant. 

L’anàlisi de la facturació energètica processada mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

permet identificar oportunitats d’optimització d’aquests consums energètics. 

Una altra eina útil en aquest sentit és el benchmarking o comparació dels consums amb dades de 

referència. El benchmarking de consums energètics d’edificis consisteix en comparar els consums dels 

equipaments del municipi amb el consum d’edificis de la mateixa tipologia de molts municipis similars 

agregats, normalitzats climàticament i tractats estadísticament.  

Per a dur a terme el benchmarking és necessari classificar els equipaments per tipologies d’ús. 

Seguidament, es relativitza el valor de consum absolut mitjançant els Indicadors Energètics obtenint 

dades com el consum total de fonts energètiques per Superfície. Donat que aspectes com el clima 

poden afectar de forma diferent aquests indicadors, també s’hauran de Normalitzar climàticament 

abans de comparar-los. 

Mitjançant la Normalització es calcula quin seria el valor de l’indicador en cas que tots els edificis es 

trobessin en les mateixes condicions climàtiques. És a dir, es porten tots els edificis a una zona 

climàtica de referència (Barcelona) i es calcula quin seria el valor del seu indicador de consum en 

aquest cas i així siguin comparables. 

 

 
Indicadors 2015 

 Dades dels Indicadors de consum energètic obtingudes des del SIE mitjançant les dades de 

consum facturat i els paràmetres descriptius (Superfície) facilitats per cada edifici. Aquest 

procés es podria reproduir amb indicadors de consum per usuari o per temps d’ús de 

l’equipament. 

Normalització dels consums respecte la temperatura 

 Els indicadors energètics són normalitzats climàticament tenint en compte el graus dia 

mensuals de calefacció del municipi. Per calcular-los s’obtenen dades climàtiques horàries 

de les estacions més properes al municipi i es comparen amb les dades de la zona climàtica 

de referència (Barcelona). 

 Els Graus Dia de Calefacció indiquen ”el fred” d'un lloc, ja que relacionen la temperatura 

mitjana amb una certa temperatura base per calefacció. Es defineix com “suma de la 

diferència entre la temperatura mitjana de l'aire exterior inferior a una temperatura base 

de calefacció, respecte a aquest valor base per a tots els dies de l'any”. 

 Els HDD15 són la suma dels graus necessaris diàriament per arribar a la temperatura base 

de 15ºC. Es calculen seguint la metodologia de Graus Dia en base 15ºC (GDC15 – Graus Dia 

de Calefacció)1. Per un municipi i, el indicador es calcularia de la següent forma: 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑇𝑍𝐴𝑇 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 𝑖 2015 = 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 𝑖 2015 ×
𝐻𝐷𝐷15𝐵𝐴𝑅𝐶𝐸𝐿𝑂𝑁𝐴 2015

HDD15𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖 𝑖 2015
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 Es normalitza el consum de combustible estimant una dependència del 100% respecte a la 

temperatura. En el cas que l’equipament a més de consum de combustible també disposi 

de consum elèctric aquest no es normalitza. Si l’equipament només té consum elèctric (i 

no de combustible), s'ha pres el criteri de normalitzar climàticament el 50% d’aquest 

consum. 

Benchmarking 

 Els indicadors normalitzats es comparen dins la corba resultant del tractament estadístic 

dels indicadors d’edificis de la mateixa tipologia. 

1 Es fa un control per tal de comprovar que les sèries temporals estan complertes i no hi ha valors anòmals (outliers). Es defineix 

un % màxim de falta de valors en la sèrie temporal, en cas de passar aquest llindar la sèrie es descarta. Si la sèrie no es 

descartada s’interpolen aquells valors que falten per a obtenir una sèrie complerta anual, exceptuant si els valors que manquen 

son continus al llarg d’una setmana, en aquest cas es considera que la interpolació no es pot aplicar i es deixen els valors buits. 

Un cop s’ha revisat el nombre de valors de la sèrie es comprova que els valors no són anòmals, eliminant aquells que es 

consideren fora de rang.   

 

1.1| Metodologia de Benchmarking d’edificis aplicada 

 

Classificació Benchmarking 

El tractament estadístic dels Indicadors Normalitzats ens permet obtenir una distribució 

normal acumulada a partir de la mitjana i la desviació estàndard de la mostra. Els valors fora 

de rang han estat eliminats.  

Sobre aquesta distribució es calculen els quintils, que indiquen quin grup d’edificis es troben 

per sota el 20% de la distribució de la mostra en la part I de Consum Baix, entre el 20 i el 40% 

en la part II de Consum Mig-Baix; entre el 40% i el 60% en la part III de Consum Mig; entre el 

60% i el 80% en la part IV de Consum Mig-Alt; i per sobre el 80% de valors de la mostra en la 

part V de Consum Alt. 

Cadascuna d’aquestes distribucions rep una lletra de A fins a E, indicant A major eficiència i 

E menor eficiència. S’indiquen també els equipaments que queden per sota o per sobre 

d’aquestes classificacions de referència perquè els seus consums es troben fora dels rangs 

establerts (fora de rang A i fora de rang E). 

 

 

Per fer el benchmarking d’edificis es disposa d’una mostra de: 

 341 centres educatius 

 439 equipaments culturals 

 241 equipaments d’oficines 

 100 equipaments esportius 

 11 esportius amb piscina 

 21 edificis d’habitatges municipals 

Els indicadors de consum per superfície han estat normalitzats. 

A continuació es presenta la distribució del consum energètic per al conjunt d’equipaments 

de la mostra i segons les tipologies analitzades. 
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GRÀFIC 1. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS (kWh/m2) 

 

GRÀFIC 2. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS (kWh/m2) 

 

GRÀFIC 3. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS CULTURALS (kWh/m2) 
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GRÀFIC 4. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS D’OFICINES (kWh/m2) 

 

GRÀFIC 5. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS (kWh/m2) 

 

GRÀFIC 6. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS AMB PISCINA 

(kWh/m2) 
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GRÀFIC 7. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC DELS HABITATGES (kWh/m2) 

 

 

1.2| Consum energètic dels equipaments 

 

 A Calafell, el principal consum energètic en els edificis municipals ha tingut lloc en els 

equipaments d’oficines [32%], seguits dels d’educació [24%] i els esportius [21%]. 

GRÀFIC 8. CONSUMS ENERGÈTICS DELS EQUIPAMENTS 2015 
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2| BENCHMARKING DELS EQUIPAMENTS PER TIPOLOGIES 

2.1| Equipaments educatius 

TAULA 1. EQUIPAMENTS EDUCATIUS - BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS 

NORMALITZATS RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Elec 

[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 1.165 53.966 53.966 14.785 43 C 

Q-DOM-6 E. BRESSOL EL PETIT TRENET  547 26.960 26.960 7.552 42 C 

EQ049 E. BRESSOL ELS TERROSSETS 547 23.553 23.553 7.298 37 B 

EQ004 EDIFICI DE VIDRE CAL BOLAVÀ 564 21.063 21.063 9.014 35 B 

EQ015 CEIP LA GINESTA 3.307 85.151 85.151 20.248 24 B 

EQ016 CEIP MOSSEN C. VERDAGUER 2.392 62.260 62.260 14.598 22 B 

EQ017 CEIP SANTA CREU 3.693 75.225 75.225 19.869 19 A 

EQ014 CEIP EL CASTELL 3.307 51.657 51.657 16.097 15 A 

GRÀFIC 9. EQUIPAMENTS EDUCATIUS DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 

 

A partir de la classificació dels equipaments mostrada prèviament, es presenta a continuació 

una estimació del potencial d’estalvi que es podria assolir. Per aquesta estimació s’ha 

considerat l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència que puguin contribuir a que els edificis de 

categories E, D i C amb menor eficiència energètica assoleixen una categoria B. 

TAULA 2. EQUIPAMENTS EDUCATIUS AMB MAJOR POTENCIAL D’ESTALVI 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

CATEGORIA 
OBJECTIU 

Estalvi 
potencial 
(kWh/m2) 

EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 1.165 53.966 43 C B 4,9 

Q-DOM-6 E. BRESSOL EL PETIT TRENET  547 26.960 42 C B 3,3 

 

 

 L’estalvi potencial d’introduir millores energètiques en els equipaments educatius passant 

de les categories C a la B és de 7.500 kWh/any i de 1.900 €/any. 

 

A
25%

B
50%

C
25%
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2.2| Equipaments culturals 

TAULA 3. EQUIPAMENTS CULTURALS - BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS 

NORMALITZATS RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Elec 

[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 236 34.256 34.256 8.201 122 D 

Q-EM-026 EDIFICI PTT CULTURA 91 3.045 3.045 955 29 A 

Q-EM-035 CASA BARRAL 201 3.999 3.999 10.045 17 A 

EQ008 CENTRE RECREATIU 1.893 3.010 3.010 728 1 Fora rang A 

 

GRÀFIC 10. EQUIPAMENTS CULTURALS DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAULA 4. EQUIPAMENTS EDUCATIUS MAJOR POTENCIAL D’ESTALVI 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

CATEGORIA 
OBJECTIU 

Estalvi 
potencial 
(kWh/m2) 

EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 236 34.256 122 D B 72,8 

 

 

 

 L’estalvi potencial d’introduir millores energètiques en aquest equipament cultural 

passant de la categoria D a la B és de 17.200 kWh/any i de 4.300 €/any. 

 

 

 

A
75%

D
25%
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2.3| Equipaments d’oficines 

TAULA 5. EQUIPAMENTS D’OFICINES - BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS 

NORMALITZATS RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Elec 

[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

EQ038 OFICINA TURISME SEGUR  8 3.102 3.102 1.080 302 Fora rang E 

Q-EM-024 EDIFICI CORREUS 72 14.194 14.194 3.498 156 E 

EQ044 POLICIA LOCAL 710 111.925 111.925 19.782 147 E 

Q-EM-023 LOCAL CORREUS 74 10.163 10.163 2.006 108 D 

Q-EM-020 OFICINA DE RÀDIO 215 26.574 26.574 5.976 105 D 

Q-EM-011 DEPT DE MEDI AMBIENT  82 10.548 10.548 1.960 103 D 

EQ001 AJUNTAMENT 814 96.773 96.773 16.205 101 D 

Q-EM-041 CINEMA IRIS 385 39.949 39.949 13.416 97 D 

Q-EM-032 DEPT DE BENESTAR SOCIAL 221 24.344 24.344 5.959 94 C 

Q-EM-019 DEPT INTERV.TRESORERIA 144 13.246 13.246 4.371 78 C 

EQ023 DEPARTAMENT DE RRHH 140 11.961 11.961 2.564 68 B 

Q-EM-003 JUTJAT PAU ED.VENDRELL 72 3.724 3.724 936 44 A 

Q-EM-014 DEPENDÈNCIES SEGUR 1.719 74.096 74.096 17.309 40 A 

Q-EM-002 SERVEI COMERÇ, MERCAT..  175 8.148 8.148 1.550 37 A 

Q-EM-015 CALAFELL NOVA  269 10.838 10.838 2.373 32 A 

EQ032 DEPENDÈNCIES PLATJA 2.095 71.009 71.009 21.062 32 A 

Q-EM-013 DEPARTAMENT URBANISME 544 20.140 20.140 6.386 31 A 

Q-EM-010 J.VERDAGUER 16 J.SOLER40 266 876 876 274 3 Fora rang A 

EQ061 ANTIC ESCORXADOR 1.880 4.500 4.500 833 2 Fora rang A 

 

GRÀFIC 11. EQUIPAMENTS D’OFICINES DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 

 

 

  

A
44%

B
6%

C
11%

D
28%

E
11%
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TAULA 6. EQUIPAMENTS D’OFICINES AMB MAJOR POTENCIAL D’ESTALVI 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

CATEGORIA 
OBJECTIU 

Estalvi 
potencial 
(kWh/m2) 

EQ038 OFICINA TURISME SEGUR  8 3.102 302 Fora rang E B 231,5 

Q-EM-024 EDIFICI CORREUS 72 14.194 156 E B 85,2 

EQ044 POLICIA LOCAL 710 111.925 147 E B 76,2 

Q-EM-023 LOCAL CORREUS 74 10.163 108 D B 38,0 

Q-EM-020 OFICINA DE RÀDIO 215 26.574 105 D B 34,7 

Q-EM-011 DEPT DE MEDI AMBIENT  82 10.548 103 D B 32,4 

EQ001 AJUNTAMENT 814 96.773 101 D B 30,4 

Q-EM-041 CINEMA IRIS 385 39.949 97 D B 26,1 

Q-EM-032 DEPT DE BENESTAR SOCIAL 221 24.344 94 C B 23,0 

Q-EM-019 DEPT INTERV.TRESORERIA 144 13.246 78 C B 7,6 

 

 

 

 

 Els edificis de l’Oficina de Turisme de Segur de Calafell, de Correus i de la Policia Local són els 

que tenen un major potencial d’estalvi dins d’aquesta tipologia. 

 L’estalvi potencial d’introduir millores energètiques en els equipaments d’oficines passant de 

les categories E, D i C a la B és de 114.100 kWh/any i de 28.400 €/any. 
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2.4| Equipaments esportius 

TAULA 7. EQUIPAMENTS ESPORTIUS - BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS 

NORMALITZATS RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 
Consum 

Elec 
[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con 
Total 
N/sup 

(kWh/m2) 

BENCH 

Q-ES-003 PAVELLÓ J. ORTOLL 3.149 178.324 178.324 33.999 48 B 

EQ040 PAVELLÓ J. VILAMAJÓ 2.260 56.009 56.009 13.800 23 Fora rang A 

EQ010 C. FUTBOL CALAFELL 11.147 72.811 72.811 16.895 6 Fora rang A 

Q-ES-001 C. FUTBOL SEGUR 8.745 47.884 47.884 14.334 5 Fora rang A 

EQ042 PISTA CASTELL 1.382 3.272 3.272 1.277 2 Fora rang A 

 

GRÀFIC 12. EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 
 

 

 Tots els equipaments esportius es troben en les categories de Consum Baix (A) i de 

Consum Mig-Baix (B).  

 Des d’aquest punt de vista, la gestió energètica actual d’aquests edificis és molt 

positiva i, per tant, l’estalvi potencial és reduït. 

 

B
20%

Fora rang 
A

80%
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2.5| Equipaments esportius amb piscina 

TAULA 8. EQUIPAMENTS ESPORTIUS AMB PISCINA- BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS 

NORMALITZATS RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 
Consum 

Elec 
[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con 
Total 
N/sup 

(kWh/m2) 

BENCH 

Q-EM-034 DEPENDÈNCIES D'ESPORTS 131 9.999 9.999 3.869 65 Fora rang A 

EQ063 PISCINA MAS ROMEU 1.126 13.110 13.110 2.728 9 Fora rang A 

 

GRÀFIC 13. EQUIPAMENTS ESPORTIUS AMB PISCINA DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 

 

 

 Tots els equipaments esportius es troben en les categories de Consum Baix (A). 

 Des d’aquest punt de vista, la gestió energètica actual d’aquests edificis és molt 

positiva i, per tant, l’estalvi potencial és reduït. 

 

Fora rang 
A100%
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2.6| Habitatges 

TAULA 9. HABITATGES - BENCHMARKING DELS INDICADORS ENERGÈTICS NORMALITZATS 

RESPECTE TEMPERATURA (kWh/m2) 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Elec 

[kWh] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Cost 
Total 
[€] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

Q-EM-048 PIS DE BENEFICIÈNCIA 60 4.140 4.140 825 55 C 

Q-EM-047 CASA MESTRES A 350 4.114 4.114 924 11 A 

 

GRÀFIC 14. HABITATGES MUNICIPALS DE CALAFELL SEGONS CONSUM 

 

TAULA 10. HABITATGES MUNICIPALS AMB MAJOR POTENCIAL D’ESTALVI 

Codi Nom 
Superfície 

[m2] 

Consum 
Total 
[kWh] 

Con Total 
N/sup 

(kWh/m2) 
BENCH 

CATEGORIA 
OBJECTIU 

Estalvi 
potencial 
(kWh/m2) 

Q-EM-048 PIS DE BENEFICIÈNCIA 60 4.140 55 C B 8,4 

Q-EM-047 CASA MESTRES A 350 4.114 11 A   

 

 

 L’edifici del pis de beneficència és el que té un major potencial d’estalvi dins 

d’aquesta tipologia. 

 L’estalvi potencial d’introduir millores energètiques en aquest habitatge passant de la 

categoria C a la B és de 500 kWh/any i de 100 €/any. 

 

A
17%

C
83%
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3| POTENCIAL I MESURES D’ESTALVI 

 

3.1| Potencial d’estalvi per tipologia d’edificis 

 

A partir de la classificació dels equipaments mostrada prèviament es presenta a continuació una 

estimació del potencial d’estalvi global que es considera que es pot assolir. Per aquesta 

estimació s’ha considerat l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència que puguin contribuir a 

que els edificis de categories E, D i C amb menor eficiència energètica assoleixen una categoria 

B. 

 

TIPOLOGIA CATEGORIA 
ACTUAL 

NÚMERO 
EDIFICIS 

CLASSIFICACIÓ 
OBJECTIU 

ESTALVI ENERGÈTIC 
POTENCIAL [kWh/any] 

ESTALVI ECONÒMIC 
POTENCIAL [€/any] 

Educatius C 2 B 7.500 1.900 

Culturals D 1 B 17.200 4.300 

Oficines 

E 2 B 60.200 15.000 

D 5 B 47.700 11.900 

C 2 B 6.200 1.500 

Habitatges C 1 B 500 100 

TOTAL 

Fora rang E 1 B 1.900 500 

E 2 B 60.200 15.000 

D 6 B 64.900 16.200 

C 5 B 14.200 3.500 

TOTAL E, D, C 13 B 141.200 35.200 

 

 

 Els edificis amb major prioritat d’actuació són el grup conformats per aquells de categoria E  

i fora de rang E, pertanyents al 20% de major consum que són els següents: 

 Oficina de Turisme de Segur de Calafell 

 Edifici de Correus 

 Policia Local 

 Masia Cal Bolavà 

 Local de Correus 

 Oficina de Calafell Ràdio  

 Departament de Medi Ambient i Activitats 

 Ajuntament 

 Centre Cívic Cinema Iris 

 Departament de Benestar Social 

 Deparatament d’Intervenció i Tresoreria 

 Pis de Beneficiència 

 CEIP Escola Vilamar 

 Escola Bressol El Petit Trenet 
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3.2| Tipologia d’actuacions segons categories d’edificis 

 

Per tal d’assolir la categoria energètica B, en la taula següent s’indiquen diverses actuacions 

per a la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, la climatització i l’ACS, la il·luminació i el 

comportament en l’ús de les instal·lacions. Aquestes es prioritzen en cada cas, indicant-ne la 

idoneïtat segons es tracti d’un equipament de categoria C, D o E. 

 

Àmbit Mesura 

eficiència de 
l’edifici 

 +    - 

À
m

b
it

s 
e
sp

e
c
íf

ic
s 

Calefacció 

Substituir les calderes de més de 15 anys per altres de major rendiment 

(condensació o baixa temperatura)     
      

Instal·lar vàlvules termostàtiques a radiadors           

Instal·lació de centraleta de regulació programable amb sonda exterior.           

Millorar l’aïllament de la distribució a la sala de calderes           

Millorar la zonificació amb electrovàlvules regulades per termòstat 
ambient.   

   

Instal·lació de rellotge programable en circuit de calefacció.           

Refrige-
ració 

Substituir els equips de climatització de més de 15 anys per altres de 
major rendiment.     

      

Implantar protocols de manteniment preventiu.           

Instal·lació de rellotge programable en circuit de climatització.           

Il·luminació 

Analitzar els nivells lumínics existents i redefinir la il·luminació 
artificial.     

      

Instal·lar un sistema centralitzat de regulació de l'enllumenat de 

l'edifici.     
      

Millorar la sectorització en l'encesa de la il·luminació.           

Instal·lar sistema fotosensible d'encesa de la il·luminació per aprofitar 
la llum natural.     

      

Instal·lar sensors de presència, temporitzadors i programadors en els 
WC, escales i passadissos dels edificis.     

     

Substituir lluminàries per baix consum.           

ACS 

Instal·lar rellotges programables en les bombes de recirculació d’ACS           

Instal·lar equips reductors del consum d'ACS: polsadors, sensors, 

airejadors,...     
      

Instal·lar reguladors horaris i de control de temperatura en els sistemes 
d'escalfament d'ACS.     

      

Equips 
elèctrics 

Controlar el consum en "stand-by" dels aparells connectats a xarxa 
mitjançant regletes desconnectables o rellotges horaris   

        

Substituir els aparells ineficients per altres de classe energètica A           
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Àmbit Mesura 

eficiència de 
l’edifici 

 +    - 

Envolupant 
tèrmica 

Millorar tèrmicament els aïllaments de l'edifici (murs / cobertes)           

Millorar tèrmicament els tancaments (finestres) de l'edifici           

Reduir les infiltracions dels tancaments (millora de la fusteria)           

Instal·lar proteccions solars en els tancaments           

Á
m

b
it

 t
ra

n
sv

e
rs

a
l 

Sensibilitza-
ció i 
coaching 
energètic 

Implementar eines tecnològiques d'informació i participació amb els 
treballadors i usuaris dels equipaments (monitors informatius evolució 
consums i estalvis aconseguits, pantalles de programari de visualització 
consums, app de difusió i recopilació d'informació energètica ...) 

          

Elaborar materials d'informació i sensibilització (cartells, panells ...) 
sobre reducció del consum energètic dirigits a treballadors i usuaris           

Organitzar tallers de coaching energètic (formació i motivació) en bones 

pràctiques d'ús energètic entre treballadors i usuaris dels edificis           

Gestió 

Designar un responsable energètic de l'edifici amb la formació adequada 
per conduir de forma eficient les instal·lacions           

Elaborar el llibre d'ús de l'edifici sota criteris d'eficiència energètica (ús 

i programació de les instal·lacions de l'edifici)           

Implantar un protocol de bones pràctiques d'ús de la il·luminació, la 
climatització i ACS per al personal i usuaris dels edificis           

Instal·lar sistemes de monitorització en edificis per a la visualització 
quartihorària del consum   

        

Realitzar auditories energètiques           

Implantar la ISO 50001           

Control 

Optimitzar la programació dels sistemes de control amb criteris 
d'eficiència energètica           

Implantar sistemes de telecontrol intel·ligent de les instal·lacions de 
climatització (calefacció / refrigeració), ACS i il·luminació per a un ús 

eficient de les instal·lacions i millorar el manteniment.   

        

Implantar telemesura de comptadors als edificis      
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La capacitat d’un municipi per a dur a terme una gestió energètica eficaç parteix de l’accés a dades de 
bona qualitat dels consums i les facturacions i a fer-ne un seguiment acurat.  

A continuació, es presenten els resultats de l’anàlisi dels consums energètics de 2015 de l’Ajuntament 
de Calafell processats mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edificis 96 
Quadres 
enllumenat 144  

Consum 
energètic 
6.608.675 kWh  

Factura 
energètica 
1.257.006 €  

Emissions 
2.445 
tCO2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 

Consum -1,6 %  
Reducció del consum energètic total associada a la disminució en 
el consum en quadres que compensa l’augument del mateix en 
equipaments. 

 

Import +1,1 %  
Increment global de la despesa energètica municipal com a 
conseqüència de l’augment del preu de l’energia en quadres i 
l’augment en el consum en equipaments. 

 Preu de 
l’energia 

+2,8 %  Increment global del preu mig de l’energia com a conseqüència de 
l’augment del preu de l’electricitat en quadres.  

 
Emissions 
de GEH 

-2,4 %  
Reducció de les emissions de GEH associada a la disminució en el 
consum en quadres i a la millora dels mix elèctrics dels 
subministraments.  

 

 

 

 

Balanç 2015 i comparativa amb 2014 

El consum d’energia de l’ajuntament en 2015 
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 El principal consum energètic en els edificis municipals ha tingut lloc en els 

equipaments d’oficines (32%), seguits dels d’educació (24%), els esportius (21%) i els 

de bombeig (9%). 

 El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis.  

 

Consum energètic per tipologia d’equipament 

 

Principals equipaments municipals per consum total 

Tipologia Codi Nom 
TOTAL 

electricitat 
(kWh) 

% Total % acum. 

esportiu Q-ES-003 PAVELLÓ JOAN ORTOLL 178.324 10% 10% 

oficina EQ044 POLICIA LOCAL 111.925 6% 17% 

oficina EQ001 AJUNTAMENT 96.773 6% 22% 

educació EQ015 CEIP LA GINESTA 85.151 5% 27% 

bombeig EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 77.562 4% 31% 

educació EQ017 CEIP SANTA CREU 75.225 4% 36% 

oficina Q-EM-014 DEPENDÈNCIES SEGUR 74.096 4% 40% 

esportiu EQ010 CAMP DE FUTBOL CALAFELL 72.811 4% 44% 

oficina EQ032 DEPENDÈNCIES CALAFELL PLATJA 71.009 4% 48% 

educació EQ016 CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER 62.260 4% 52% 

esportiu EQ040 PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ 56.009 3% 55% 

educació EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 53.966 3% 58% 

educació EQ014 CEIP EL CASTELL 51.657 3% 61% 

esportiu Q-ES-001 CAMP DE FUTBOL SEGUR 47.884 3% 64% 

bombeig Q-J-002 FONT 47.445 3% 66% 

sanitari EQ033 CREU ROJA 44.088 3% 69% 

oficina Q-EM-041 CINEMA IRIS 39.949 2% 71% 

cultural EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 34.256 2% 73% 

altres Q-EM-027 LLAR DE JUBILATS DE CALAFELL 29.649 2% 75% 

Consum energètic als equipaments en 2015 
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L’anàlisi de la facturació realitzada en el marc del SIE permet identificar les següents millores 

energètiques per aconseguir una gestió més eficient i ajustada a les necessitats reals de l’ajuntament. 

 

ACTUACIÓ Equipaments Quadres TOTAL 

Correcció de la penalització per energia reactiva 7.246 €   17.991 €  25.237 €  

Optimització subministraments amb tarifa DH  - €   11.369 €  11.369 €  

Optimització de la potència contractada 75.370 €   51.130 €  126.501 €  

Baixa de subministraments sense ús 4.230 €   1.150 €   5.380 €  

Estalvi Potencial Directe TOTAL 86.847 €   81.639 €  168.486 €  

 (NOTA) S’han aplicat preus de 2015 i no s’ha considerat la inversió necessària per realitzar algunes actuacions. 

 

 

(1) És possible licitar un Plec de Contractació d’Electricitat incloent la condició que el mix 

tingui un major percentatge d’energia renovable (fins a 0 emissions de CO2). Això contribuirà 

a reduir les emissions generades al municipi. 

(2) El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis. Serà oportú 

aprofundir en el control i gestió energètica d'aquests mitjançant la incorporació de sistemes 

de monitorització i establiment de mesures d'estalvi complementàries a l'actuació derivada 

del SIE. 

(3) Els desviaments de consum respecte al previst detectats mitjançant les alarmes 

energètiques del SIE permeten identificar usos inadequats d'equipaments o funcionaments 

anòmals d'equips que convé corregir per estabilitzar el consum i la despesa. 

(4) El SIE permet establir objectius d’estalvi associats a actuacions energètiques i validar-ne 

el seu compliment. 

(5) La correcció d’energia reactiva evita les penalitzacions a la facturació. Cal valorar la 

possibilitat d’instal·lació de bateries de condensadors o la revisió de les bateries existents. En 

el cas de l’enllumenat cal revisar el correcte funcionament de les reactàncies de les 

làmpades. 

(6) La contractació de tarifa amb Discriminació Horària (DH) en subministraments amb Pot. 

Contractada<15 kW afavoreix econòmicament a aquells subministraments amb ús de semàfor 

o enllumenat públic. 

(7) L’optimització de la potència contractada a les veritables necessitats de potència 

demandada de cada subministrament pot suposar un estalvi econòmic considerable, que s’ha 

estimat en 126.501 €. Cal valorar la viabilitat tècnica d’aquestes modificacions per cadascuna 

de les propostes realitzades. 

(8) Els subministraments sense consum que no tenen cap previsió de ser utilitzats a curt 

termini han de donar-se de baixa per tal d’evitar el cost econòmic de l’import fixe que es 

factura pel fet d’estar donats d’alta. 

Millores energètiques proposades 
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1 ABAST DEL SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

 

 

La facturació energètica informada per les companyies ha estat processada per INERGY 

mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE) realitzant de les tasques següents: 

 Càrrega de factures: introducció al SIE dels arxius digitals facilitats per les següents 

comercialitzadores: 

 Electricitat:Endesa Energía SAU (contractació en mercat lliure) i Endesa 

Energía XXI SL (contractació en mercat regulat). 

 Gestió d’incidències de validació de factures: tractament de les incidències de factures 

que no han superat el procés de validació en el moment de la càrrega al SIE. 

 Gestió d’alarmes: tractament de les alarmes energètiques detectades i proposta 

d’actuacions a realitzar per a la seva correcció. 

 Informes de seguiment mensual amb el resum d’arxius de factures carregades, 

incidències de validació i alarmes energètiques. 

 

TAULA 1. GESTIÓ D’INCIDÈNCIES DE VALIDACIÓ DE FACTURES CARREGADES AL SIE ACTUALMENT 

Tipus factures Nombre factures 

Carregades 1.926 

Amb incidències de validació detectades  375 

ignorades 287 

per revisar 23 

modificades 65 

corregides 0 

pendents 0 

 

 

La introducció d’aquestes factures i la informació aportada per l’usuari han suposat la 

detecció de les següents situacions: 

Altes: subministraments que han estat donats d’alta en 2015. 

Baixes: subministraments que han estat donats de baixa en 2015. 

Pòlisses no identificades: subministraments que no estan assignats a cap equipament o 

quadre. 

Sense factura: subministraments que no han rebut factura en els darrers quatre mesos de 

2015. 

Saltades: subministraments que no han rebut una o més factures durant 2015. 

Solapades: subministraments amb refacturacions que no han estat abonades. 

No es comptabilitzen els subministraments eventuals 
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TAULA 2. INTEGRITAT DE LES DADES 

 
Electricitat 

Altes 4 

Baixes 0 

No identificades 1 

Sense factura 0 

Saltades 0 

Solapades 0 

 

TAULA 3. ALTES DE SUBMINISTRAMENTS  

Pòlissa Companyia Codi Nom Data alta 

82034505625 ENDESA ENERGÍA SAU Q124 E. TOLDRA S/N AP-43820-MAS ROMEU 03/06/2015 

82034705169 ENDESA ENERGÍA SAU EQUXXX auxiliar 16/10/2015 

82034712588 ENDESA ENERGÍA SAU QU125 PINTOR MIR- 1 26/10/2015 

82034803411 ENDESA ENERGÍA SAU EQ082 SALA POLIVAMENT DEL MERCAT ANTIC 18/12/2015 

 

TAULA 4. BAIXES DE SUBMINISTRAMENTS  

No s’ha registrat cap baixa de subministrament. 

 

TAULA 5. PÒLISSES NO IDENTIFICADES  

Pòlissa Companyia Codi Nom Data alta 

82034705169 ENDESA ENERGÍA SAU EQUXXX auxiliar 16/10/2015 

 

TAULA 6. SUBMINISTRAMENTS SENSE FACTURA  

No es detecten subministraments sense factura per l’any 2015.  

 

TAULA 7. SUBMINISTRAMENTS AMB FACTURES SALTADES  

No hi ha registre de cap subministrament amb factures saltades. 

 

TAULA 8. SUBMINISTRAMENTS AMB FACTURES SOLAPADES  

No hi ha cap cas de subministrament amb factures solapades. 

 

 

 Les dades presentades a l’informe disposen d’un bon nivell d’integritat. És possible 

assegurar que tant l’inventari de les instal·lacions com les dades de facturació existents 

es corresponen amb les dades de factures pagades a les comercialitzadores. 
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2 BALANÇ ENERGÈTIC 

 

 

 

A continuació es presenten les dades dels consums elèctrics facturats per les empreses 

comercialitzadores. Es consideren els següents tipus de factures: 

 Factura activa: factura vàlida introduïda en la comptabilitat municipal. 

 Factura amb imports no energètics: factura activa que factura només conceptes 

diferents al consum (drets d’enganxament, ajustament de peatges,...).  

 Factura abonada: factura que ha estat corregida per una factura posterior amb import 

negatiu. 

 Factura d’abonament: factura amb import negatiu que corregeix una factura anterior. 

 Factura anul·lada: factura errònia que no ha estat introduïda en la comptabilitat 

municipal i que no s’ha procedit al seu pagament. 

El balanç energètic i el climàtic consideren només les factures actives. 

El balanç econòmic considera totes les factures. 

 

2.1 Balanç energètic 2015 

 

 L’any 2015, el consum elèctric de l’Ajuntament de Calafell ha estat de 6.608.675 kWh 

i ha tingut un cost de 1.257.006 €, és a dir, 51,2 €/habitant i any. 

 El consum energètic s’ha produït als equipaments (27%) i als quadres (73%). 

GRAFIC 1. BALANÇ DEL CONSUM ENERGÈTIC DE 2015 VS 2014 
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GRAFIC 2. BALANÇ DE LA FACTURA ENERGÈTICA DE 2015 VS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 9. COMPARATIVA BALANÇ 2015 VS. BALANÇ 2014  

  
CONSUM 

(kWh) 

COST 

(€) 

COST/HABITANT 

(€/hab) 

PREU MIG  

(c€/kWh) 

Equipaments electricitat 1.751.388 1,6% 436.370 0,1% 17,8 0,2% 24,9 -1,4% 

Quadres electricitat 4.857.287 -2,7% 820.636 1,6% 33,4 1,6% 16,9 4,4% 

TOTAL 6.608.675 -1,6% 1.257.006 1,1% 51,2 1,1% 19,0 2,8% 

 

 

Variable 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 

Consum -1,6 %  
Reducció del consum energètic total associada a la disminució 
en el consum en quadres que compensa l’augument del mateix 
en equipaments. 

 

Import +1,1 %  
Increment global de la despesa energètica municipal com a 
conseqüència de l’augment del preu de l’energia en quadres i 
l’augment en el consum en equipaments. 

 Preu de 
l’energia 

+2,8 %  Increment global del preu mig de l’energia com a conseqüència 
de l’augment del preu de l’electricitat en quadres.  

 
Emissions 
de GEH 

-2,4 %  
Reducció de les emissions de GEH associada a la disminució en 
el consum en quadres i a la millora dels mix elèctrics dels 
subministraments.  
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2.2 Evolució del consum facturat 

 

A continuació es presenta l’evolució dels consums energètics d’electricitat en equipaments i 

quadres en via pública durant els darrers anys. Es disposa de dades de consum elèctric en els 

equipaments per al període 2012-2015 i dades de consum en els quadres elèctrics per al 

període 2014-2015. 

 

TAULA 10. EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC FACTURAT (2012-2015) 

Consum (kWh) 2012 2013 
var % 
2013 

2014 
var % 
2014 

2015 
var % 
2015 

Equipaments electricitat 1.451.565 1.478.025 1,8% 1.724.213 16,7% 1.751.388 1,6% 

Quadres electricitat       4.991.516   4.857.287 -2,7% 

Total municipi       6.715.729   6.608.675 -1,6% 

consum EQ /Total %       26%   27%   

consum QU /Total %       74%   74%   

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC FACTURAT EN EQUIPAMENTS (2012-2015) 

 

GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC FACTURAT (2014-2015) 
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Font 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 

Electricitat 
equipaments 

+1,6 %  
Increment del consum elèctric en equipaments relacionat 
principalment amb l’augment del consum de diversos 
edificis, entre els quals destaquen l’Escola Bressol El Petit 
Trenet i el Centre Cívic Cinema Iris. 

 
Electricitat 
quadres 

-2,7 %  
Reducció del consum energètic en quadres associada 
principalment a la significativa disminució en el consum del 
quadre 42, situat al Carrer Cúspide.  

 

TOTAL -1,6 %  
Reducció del consum energètic total associada a la 
disminució en el consum en quadres que compensa 
l’augument del mateix en equipaments.  
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2.3 Evolució de l’import facturat 

 

Les següents dades presenten l’evolució de la despesa energètica d’electricitat en 

equipaments i quadres en via pública durant els darrers anys.  

 

TAULA 11. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT ENERGÈTIC FACTURAT (2012-2015) 

Import (€) 2012 2013 
var % 
2013 

2014 
var % 
2014 

2015 
var % 
2015 

Equipaments electricitat 310.654 346.825 11,6% 435.746 25,6% 436.370 0,1% 

Quadres electricitat       807.589   820.636 1,6% 

Total municipi       1.243.335   1.257.006 1,1% 

consum EQ /Total %       35%   35%   

consum QU /Total %       65%   65%   

 

GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT ENERGÈTIC FACTURAT EN EQUIPAMENTS (2012-2015) 

 

GRÀFIC 6. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT ENERGÈTIC FACTURAT (2014-2015) 

 
 

 

Font 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 
Electricitat 
equipaments 

+0,1 %  
Manteniment de l’import facturat respecte 2014. La 
reducció del preu de l’energia ha compensat l’increment 
en el consum. 

 
Electricitat 
quadres 

+1,6 %  
Increment de l’import facturat en quadres tot i haver-se 
experimentat una reducció en el consum. Es relaciona amb 
l’augment del preu mig de l’energia. 

 

TOTAL +1,1 %  
Increment global de la despesa energètica municipal com a 
conseqüència de l’augment del preu de l’energia en 
quadres i l’augment en el consum en equipaments. 
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2.4 Evolució del preu mig de l’energia 

 

A continuació es presenta l’evolució del preu mig de l’energia en equipaments i quadres en 

via pública durant els darrers anys. 

L’indicador de preu mig energia, en cèntims d’euro/kWh, es calcula com el quocient entre 

el cost total de factura (impostos inclosos) i el consum total. És a dir, no es tracta 

exclusivament del preu d’energia informat en la factura sinó que contempla tots els 

conceptes (energia, potència, recàrrecs, impostos, etc.) 

 

TAULA 12. EVOLUCIÓ DEL PREU MIG DE L’ENERGIA (2012-2015) 

Preu mig (cent€/kWh) 2012 2013 
var % 
2013 

2014 
var % 
2014 

2015 
var % 
2015 

Equipaments electricitat 21,4 23,5 9,7% 25,3 7,7% 24,9 -1,4% 

Quadres electricitat       16,2   16,9 4,4% 

Total municipi       18,5   19,0 2,8% 

GRÀFIC 7. EVOLUCIÓ DEL PREU MIG DE L’ENERGIA EN EQUIPAMENTS (2012-2015) 

 

GRÀFIC 8. EVOLUCIÓ DEL PREU MIG DE L’ENERGIA (2014-2015) 

 
 

 

Font 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 Electricitat 
equipaments 

-1,4 %  Reducció del preu del kWh en els equipaments associada a 
una bona gestió en la contractació de tarifes elèctriques. 

 
Electricitat 
quadres 

+4,4 %  
Increment, però, en el preu mig de l’electricitat en 
quadres. Es recomana revisar les potències contractades 
per optimitzar la gestió de la contractació. 

 

TOTAL +2,8 %  
Increment global del preu mig de l’energia com a 
conseqüència de l’augment del preu de l’electricitat en 
quadres.  
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2.5 Evolució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 

 

El consum energètic comporta l’emissió de GEH generats en la combustió de gas natural 

(emissions directes) i en el procés de producció de l’electricitat (emissions indirectes). 

Per calcular-les s’han tingut en compte el factor d’emissió per combustió gas natural i els 

factors d’emissió del mix elèctric anual de cada comercialitzadora. (Font: Informe de 

Garantías de Etiquetado de Electricidad del 2011 a 2014. CNE i CNMC). 

TAULA 13. EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH ASSOCIADES AL CONSUM ENERGÈTIC (2012-2015) 

Emissions (tCO2) 2012 2013 
var % 
2013 

2014 
var % 
2014 

2015 
var % 
2015 

Equipaments electricitat 551 473 -14,1% 642 35,6% 648 1,0% 

Quadres electricitat       1.863   1.797 -3,5% 

Total municipi       2.504   2.445 -2,4% 

GRÀFIC 9. EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH ASSOCIADES ALS EQUIPAMENTS (2012-2015) 

 

GRÀFIC 10. EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH ASSOCIADES AL CONSUM ENERGÈTIC (2014-2015) 

 

 

Font 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 Electricitat 
equipaments 

+1,0 %  Augment en les emissions de GEH associat a l’augment del 
consum en equipaments.  

 
Electricitat 
quadres 

-3,5 %  
Reducció en les emissions de GEH associada a la disminució 
del consum i a la millora del mix elèctric de les companyies 
comercilitzadores. 

 

TOTAL -2,4 %  
Reducció de les emissions de GEH associada a la disminució 
en el consum en quadres i a la millora dels mix elèctrics 
dels subministraments.  
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(1) És possible licitar un Plec de Contractació d’Electricitat incloent la condició que el mix 

tingui un major percentatge d’energia renovable (fins a 0 emissions de CO2). Això 

contribuirà a reduir les emissions generades al municipi. 
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3 ANÀLISI DE SUBMINISTRAMENTS 

 

3.1 Consum energètic dels equipaments 

 

 El principal consum energètic en els edificis municipals ha tingut lloc en els 

equipaments d’oficines (32%), seguits dels d’educació (24%) i els esportius (21%). 

 

GRÀFIC 11. CONSUMS ENERGÈTICS DELS EQUIPAMENTS 

 

 

TAULA 14. RÀNQUING DELS PRINCIPALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER CONSUM TOTAL 

Tipologia Codi Nom 
TOTAL 

electricitat 
(kWh) 

% Total % acum. 

esportiu Q-ES-003 PAVELLÓ JOAN ORTOLL 178.324 10% 10% 

oficina EQ044 POLICIA LOCAL 111.925 6% 17% 

oficina EQ001 AJUNTAMENT 96.773 6% 22% 

educació EQ015 CEIP LA GINESTA 85.151 5% 27% 

bombeig EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 77.562 4% 31% 

educació EQ017 CEIP SANTA CREU 75.225 4% 36% 

oficina Q-EM-014 DEPENDÈNCIES SEGUR 74.096 4% 40% 

esportiu EQ010 CAMP DE FUTBOL CALAFELL 72.811 4% 44% 

oficina EQ032 DEPENDÈNCIES CALAFELL PLATJA 71.009 4% 48% 

educació EQ016 CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER 62.260 4% 52% 

esportiu EQ040 PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ 56.009 3% 55% 

educació EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 53.966 3% 58% 

educació EQ014 CEIP EL CASTELL 51.657 3% 61% 

esportiu Q-ES-001 CAMP DE FUTBOL SEGUR 47.884 3% 64% 

bombeig Q-J-002 FONT 47.445 3% 66% 

sanitari EQ033 CREU ROJA 44.088 3% 69% 

oficina Q-EM-041 CINEMA IRIS 39.949 2% 71% 

cultural EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 34.256 2% 73% 

altres Q-EM-027 LLAR DE JUBILATS DE CALAFELL 29.649 2% 75% 
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(2) El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis. Serà oportú 

aprofundir en el control i gestió energètica d'aquests mitjançant la incorporació de 

sistemes de monitorització i establiment de mesures d'estalvi complementàries a 

l'actuació derivada del SIE. 
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3.2 Consum dels quadres elèctrics 

 

 El consum de l’enllumenat públic representa el 99% del consum energètic de quadres 

en via pública. 

 Els 28 quadres amb major consum suposen un 50% del consum total dels quadres. 

GRÀFIC 12. CONSUM ENERGÈTIC DELS QUADRES D’ENLLUMENAT  

 

 

 

TAULA 15. RÀNQUING DELS PRINCIPALS QUADRES D’ENLLUMENAT PER CONSUM TOTAL 

Tipologia Codi Adreça 
consum 
(kWh) 

% 
Total 

% 
acum. 

enllumenat 4 C PRIORAT (Calafell Residencial CT-3543) 173.051 3,6% 4% 

enllumenat 23 P. MARITIM S.JOAN DE DEU 155 (Porta) A 36 CT 3962 161.396 3,3% 7% 

enllumenat 8 AV ESPANYA JUNT S/N (CT-03088 -Passatge Interior) 129.407 2,7% 10% 

enllumenat 45 C DEVESA DE GIRONA 19 (Les Brises) 124.250 2,6% 12% 

enllumenat Q059 CTRA COMARCAL C-31  (pK-143,303 (Q1 Costat Calafell) 116.579 2,4% 15% 

enllumenat 41 C MEXIC (Junt CT 3222) 100.639 2,1% 17% 

enllumenat 6 C JOAN MARAGALL 32 (Et-3957) 97.517 2,0% 19% 

enllumenat Q061 C BRASIL - ROTONDA SEGUR 97.293 2,0% 21% 

enllumenat 62 C LLORENÇ VILALLONGA 1 91.617 1,9% 22% 

enllumenat 88 AVDA RAMBLA NOVA  (Quadre a l'ET) 88.796 1,8% 24% 

enllumenat Q023 C MALLORCA S/N 84.241 1,7% 26% 

enllumenat 24 C ANTONI GAUDI 27 (AP-ET 24020) 82.548 1,7% 28% 

enllumenat 1 C DOCTOR VANDELLOS S/N (Urb. Masia de la Font) 76.595 1,6% 29% 

enllumenat 19 C VILAMAR S/N 74.099 1,5% 31% 

enllumenat 64 C TAMESIS  (AP esquina Paseo) 73.137 1,5% 32% 

enllumenat Q082 AV DIAGONAL DE LA BONANOVA 27 (QUADRE B) 72.761 1,5% 34% 

enllumenat Q083 C ANTISTINA -S/N BONANOVA, QUADRE C (Ptge LLF 438) 71.521 1,5% 35% 

enllumenat Q081 AV DIAGONAL BONANOVA 2- ILF (QUADRE A) 70.290 1,5% 37% 

enllumenat 25 C PO S/N (Tram 4 CT 3) 70.137 1,4% 38% 

enllumenat 47 C ISAAC ALBENIZ 57 (CT 24051-Sector VI) 68.840 1,4% 40% 

enllumenat 63 C VICTOR CATALA 1 68.287 1,4% 41% 

enllumenat 43 PZ RICARDO LOZANO 40 - BIS 67.543 1,4% 42% 

enllumenat 65 C CARLES BARRAL 1 67.414 1,4% 44% 

enllumenat 18 C RAFEL DE CASANOVA 7 66.598 1,4% 45% 

enllumenat 40 AV GENERALITAT 1 62.960 1,3% 46% 

enllumenat 12 C GARONA 1 BIS (Tram 3 CT 4) 62.302 1,3% 48% 

enllumenat 22 C GUADALQUIVIR 15 (ET-4012) 61.877 1,3% 49% 

enllumenat Q045 CTRA C-31 (PK-142,376 Q2 Costat Cunit) 61.515 1,3% 50% 
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3.3 Indicadors dels equipaments 

 

A continuació es presenta el rànquing del consum energètic per superfície (kWh/m2) 

segregant per tipologies d’equipaments, d’acord amb la informació disponible al SIE sobre la 

superfície útil (m2) de cada centre. 

No es consideren en aquest rànquing aquells centres dels quals no es disposa de la dada de 

superfície ni tampoc aquelles tipologies d’equipaments que només comprenen un edifici. 

 

TAULA 16. CONSUM ENERGÈTIC PER SUPERFÍCIE EN ELS EQUIPAMENTS 

Codi Nom Tipologia 
Superfície 

(m2) 

consum 
total/superfície 

(kWh/m2) 

Q-EM-024 EDIFICI CORREUS 

Educació 

 

72 197 

Q-DOM-6 ESCOLA BRESSOL EL PETIT TRENET  547 49 

EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 1.165 46 

EQ049 ESCOLA BRESSOL ELS TERROSSETS 547 43 

EQ004 EDIFICI DE VIDRE CAL BOLAVÀ 564 37 

EQ016 CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER 2.392 26 

EQ015 CEIP LA GINESTA 3.307 26 

EQ017 CEIP SANTA CREU 3.693 20 

EQ014 CEIP EL CASTELL 3.307 16 

Q-ES-003 PAVELLÓ JOAN ORTOLL 

Esportiu 

3.149 57 

EQ040 PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ 2.260 25 

EQ010 CAMP DE FUTBOL CALAFELL 11.147 6,5 

Q-ES-001 CAMP DE FUTBOL SEGUR 8.745 5,5 

EQ042 PISTA DEL CASTELL 1.382 2,4 

EQ038 OFICINA TURISME DE SEGUR DE CALAFELL 

Oficina  

 

8 388 

EQ044 POLICIA LOCAL 710 158 

Q-EM-023 LOCAL CORREUS 74 137 

Q-EM-011 DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I ACTIVITATS 82 129 

Q-EM-020 OFICINA DE CALAFELL RÀDIO 215 124 

EQ001 AJUNTAMENT 814 119 

Q-EM-032 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 221 110 

Q-EM-041 CINEMA IRIS 385 104 

Q-EM-019 DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ -TRESORERIA 144 92 

EQ023 DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 140 85 

Q-EM-003 JUTJAT DE PAU - EDIFICI VENDRELL 72 52 

Q-EM-002 SERVEI COMERÇ - MERCAT - EMPRESA - SALUT 175 47 

Q-EM-014 DEPENDÈNCIES SEGUR 1.719 43 

Q-EM-015 CALAFELL NOVA 

Oficina 

269 40 

Q-EM-013 DEPARTAMENT URBANISME 544 37 

EQ032 DEPENDÈNCIES CALAFELL PLATJA 2.095 34 

Q-EM-010 J. VERDAGUER 16- MN. JAUME SOLER 40 266 3,3 

EQ061 ANTIC ESCORXADOR 1.880 2,4 

Q-EM-034 DEPENDÈNCIES D'ESPORTS 
Piscina 

131 76 

EQ063 PISCINA MAS ROMEU 1.126 12 
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Q-EM-048 PIS DE BENEFICIÈNCIA 
Residencial 

60 69 

Q-EM-047 CASA MESTRES A 350 12 

Q-J-002 FONT 
Bombeig 

108 439 

EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 5.274 15 

Q-EM-027 LLAR DE JUBILATS DE CALAFELL 

Altres 

349 85 

Q-EM-036 CASA MAR - CONFRARIA PESCADORS 190 35 

Q-EM-021 MERCAT MPAL. - MAGATZEM I BRIGADA 1.600 12 

Q-EM-022 MERCAT MUNICIPAL CALAFELL NOU 2.007 5,2 

Q-EM-040 CIUTADELLA IBÈRICA 2.175 3,2 

Q-ES-006 PISTES DE TENIS 1.340 1,7 

EQ064 CEMETIRI MUNICIPAL 9.150 0,2 

 

 

 El rànquing de centres segons el seu indicador de consum/superfície (kWh/m2) és 

diferent del rànquing per consum total. 

 Els centres de mateixa tipologia amb indicador de consum/superfície superior indica 

major potencialitat de millora energètica 
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3.4 Indicadors dels quadres elèctrics 

 

A continuació es presenta el rànquing del consum per potència total instal·lada  (kWh/kW) = 

(h equivalents), d’acord amb la informació disponible al SIE sobre la potència total instal·lada 

a cada quadre en via pública. 

No es consideren en aquest rànquing aquells quadres dels quals no es disposa de la dada de 

potència total instal·lada. 

 

TAULA 17. CONSUM ENERGÈTIC PER POTÈNCIA INSTAL·LADA EN QUADRES 

Tipologia Codi Adreça 
Consum 
anual 
(kWh) 

Pot. 
instal·lada 

(kW) 

Consum / 
Pot. Inst. (h 

equiv.) 

enllumenat Q061 C BRASIL - ROTONDA SEGUR 97.293 1,2 81.078 (*) 

enllumenat 109 C MONTURIOL - ROTONDA 55.798 3,4 16.411 (*) 

enllumenat 60 C BAIXADOR ENFRONT Nº 39 S/N 15.056 1,224 12.301 (*) 

enllumenat 102 PZ ESPANYA  (Rotonda França) 20.491 1,796 11.409 (*) 

enllumenat Q046 PLAÇA PAU CASALS (Esq. Ronda Universitat) 57.131 5,572 10.253 (*) 

enllumenat Q059 CTRA C-31  (pK-143,303 (Q1 Costat Calafell) 116.579 13,075 8.916 (*) 

enllumenat 30 C COSSETANIA 43 BIS - Ctda Salvador Espriu 41.342 4,875 8.480 (*) 

enllumenat 6 C JOAN MARAGALL 32 (Et-3957) 97.517 12,149 8.027 (*) 

enllumenat 86 C ALTAFULLA 2-BIS (ET 54374 Zona verda i pont) 11.181 1,5 7.454 (*) 

enllumenat 61 PÇ COSME MAINE S/N 2.950 0,4 7.375 (*) 

enllumenat 70 C RAMON LLULL 1 4.053 0,56 7.238 (*) 

enllumenat Q047 PAU PICASSO (Esq. Av. Catalunya) 12.328 1,82 6.774 (*) 

enllumenat 28 PASSEIG DE LA UNIO (CT 24185 Davant Gasolinera) 43.838 6,525 6.718 (*) 

enllumenat 18 C RAFEL DE CASANOVA 7 66.598 9,987 6.668 (*) 

enllumenat 101 AV MOSSEN J. SOLER- Nº 4 (Parking Municipal) 12.661 1,962 6.453 (*) 

enllumenat 44 C MARTIRS S/N 22.894 3,625 6.316 (*) 

enllumenat 33 C MANUEL SOLER S/N (Sector La Sinia) 33.928 5,625 6.032 (*) 

enllumenat 58 C GARRIGUES 8 BIS (ET 3221) 47.517 8,015 5.929 (*) 

enllumenat 37 C PAGESIA CATALANA (núm.30 (darrere gasolinera) 3.527 0,595 5.928 (*) 

enllumenat 114 PÇ MARIANO SOLER (Fuente Mot) 470 0,08 5.875 (*) 

enllumenat 46 C Manuel de Falla 73 Sector III 20.305 3,5 5.801 (*) 

enllumenat Q121 C JOAN MIRO 14 BIS 37.147 6,63 5.603 (*) 

enllumenat 75 C GINESTA 23 BIS (AP CM1) 23.233 4,15 5.598 (*) 

enllumenat 11 C S.PERE 58(C/Pescador, mercat, parking Blanquet) 52.947 9,988 5.301 (*) 

enllumenat 72 C CLAVELL 1 31.266 6 5.211 (*) 

enllumenat 90 POLÍGON 1 PARC EMPRESARIAL - CM 2 29.525 5,73 5.153 (*) 

enllumenat 77 C GARDENIA 2 (ET 24416 AP CM2- esq. O. Cobra) 26.613 5,18 5.138 (*) 

enllumenat Q053 C MIGJORN 38 SECTOR C7 15.376 3 5.125 (*) 

enllumenat Q122 C MAJOR S/N (DE L'AIRE) (Castell Calafell) 38.080 7,5 5.077 (*) 

enllumenat Q115 PENYES S-N 33.794 6,665 5.070 (*) 

enllumenat 24 C ANTONI GAUDI 27 (AP-ET 24020) 82.548 16,4 5.033 (*) 

enllumenat 1 C DOCTOR VANDELLOS S/N (Urb. Masia de la Font) 76.595 15,405 4.972 (*) 

enllumenat 71 C JESUS 1 BIS 18.689 3,782 4.942 (*) 

enllumenat 76 C VIOLETA 1 (AP S12) 42.633 8,7 4.900 (*) 
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Tipologia Codi Adreça 
Consum 
anual 
(kWh) 

Pot. 
instal·lada 

(kW) 

Consum / 
Pot. Inst. (h 

equiv.) 

enllumenat 59 C MAESTRO SERRANO S/N 27.646 5,675 4.872 (*) 

enllumenat 79 C ROSA 97 (Sector MontMar AP junto 97) 28.950 6 4.825 (*) 

enllumenat 88 AVDA RAMBLA NOVA  (Quadre a l'ET) 88.796 18,408 4.824 (*) 

enllumenat Q082 AV DIAGONAL DE LA BONANOVA 27 (QUADRE B) 72.761 15,22 4.781 (*) 

enllumenat 89 POLÍGON 1 P. EMPRESARIAL-CM 1 (Bassa Miquela) 
(Quadre part superior) 

36.493 7,74 4.715 (*) 

enllumenat 81 C ISLANDIA PARCELA H-2 3.960 0,84 4.714 (*) 

enllumenat 74 C GLADIOL 60 BIS (AP S21) 39.063 8,33 4.689 (*) 

enllumenat 56 C GARDENIA 2 BIS (CT 24416 Quadre vell dreta) 47.635 10,2 4.670 (*) 

enllumenat 80 C SERE 8 BIS 56.146 12,25 4.583 (*) 

enllumenat 83 PG DE LA UNIO (Quadre CM2- Masia Vilarenc 36) 57.281 12,57 4.557 (*) 

enllumenat 25 C PO S/N (Tram 4 CT 3) 70.137 15,63 4.487 

enllumenat 10 PASSEIG DE LA UNIO, 2 (Costat Esquerre Gasolinera) 36.883 8,244 4.474 

enllumenat 38 AV MOSSEN JAUME SOLER (Aparc. estació Platja) 38.558 8,625 4.470 

enllumenat Q045 CTRA COMARCAL C-31 (PK-142,376 Q2 Costat Cunit) 61.515 13,87 4.435 

enllumenat 62 C LLORENÇ VILALLONGA 1 91.617 20,964 4.370 

enllumenat 36 C FRANÇA 51 - JOSEP LLUIS DE LA ROSA (Rotonda) 11.969 2,74 4.368 

enllumenat Q083 C A.JUNT S/N BONANOVA (QUADRE C) Ptge LLF 438 71.521 16,383 4.366 

enllumenat 47 C ISAAC ALBENIZ 57 (CT 24051-Sector VI) 68.840 15,88 4.335 

enllumenat Q072 C GEGANTS PERE I CARME  (Quadre 1, Av. Sanatori) 17.504 4,05 4.322 

enllumenat 23 P MARITIM S.JOAN DE DEU 155 (Porta) A 36 CT 3962 161.396 37,354 4.321 

enllumenat 40 AV GENERALITAT 1 62.960 14,6 4.312 

enllumenat 116 MARINADA  (Costat Rotonda AP) 34.477 8,05 4.283 

enllumenat Q062 C MOLI DEL BLANQUET (Zona verda Vilarenc) 31.101 7,32 4.249 

enllumenat 54 C PARAGUAI 7 8 Z. verda parc de la Pau-ET 24274) 19.087 4,5 4.242 

enllumenat 45 C DEVESA DE GIRONA 19 (Les Brises) 124.250 29,375 4.230 

enllumenat 94 PASSEIG DE LA UNIO (nº 75 Jto. Cooperativa) 29.368 6,96 4.220 

enllumenat 8 AV ESPANYA JUNT S/N (CT-03088 –Ptge. Interior) 129.407 30,855 4.194 

enllumenat 87 C XAVIER MONSALVATGE 37 16.512 3,95 4.180 

enllumenat 103 C MANUEL BENET ORTIZ 1-BIS 15.325 3,69 4.153 

enllumenat 64 C TAMESIS  (AP esquina Paseo) 73.137 17,76 4.118 

enllumenat 22 C GUADALQUIVIR 15 (ET-4012) 61.877 15,125 4.091 

enllumenat Q081 AV DIAGONAL DE LA BONANOVA 2 - ILF (QUADRE A) 70.290 17,382 4.044 

enllumenat 26 C TAMESIS S/N (Tram 1CT 4) 34.126 8,5 4.015 

enllumenat Q086 C ALCANAR - AP- PROLONGACIO 31.458 7,9 3.982 

enllumenat 48 C AMETLLA DE MAR 5 56.096 14,125 3.971 

enllumenat 12 C GARONA 1 BIS (Tram 3 CT 4) 62.302 15,74 3.958 

enllumenat Q084 C CAU FERRAT  (ET 3223 Calafell) 49.696 12,6 3.944 

enllumenat 5 43 18.793 4,81 3.907 

enllumenat 4 C PRIORAT (Calafell Residencial CT-3543) 173.051 45 3.846 

enllumenat 73 C GLADIOL 1 (AP S22) 49.884 13 3.837 

enllumenat 106 C TERRAL DE BAIX S-N (junt-s/n CT24293) 32.526 8,5 3.827 

enllumenat 49 AV MARCA HISPANICA S/N - NUMERO 84 35.842 9,5 3.773 

enllumenat Q020 MOSSEN JAUME TOBELLA S/N 1.641 0,44 3.730 
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Tipologia Codi Adreça 
Consum 
anual 
(kWh) 

Pot. 
instal·lada 

(kW) 

Consum / 
Pot. Inst. (h 

equiv.) 

enllumenat 107 CTRA ESTACIO CTDA CTRA SANATORI (quadre nou) 17.538 4,85 3.616 

enllumenat 34 C MAJOR 6 BIS  (Junt CT 3884) 19.031 5,267 3.613 

enllumenat 69 AV MOSSEN JAUME SOLER (83-85 EP Pont Mas Mel) 20.913 5,8 3.606 

enllumenat 16 PASSEIG DE LA UNIO (Costat Camp de Futbol) 11.655 3,313 3.518 

enllumenat 39 MIRAMAR RESIDENCIAL 9.672 2,75 3.517 

enllumenat 82 AV MOSSEN J. SOLER  (Zona verda Pl. de l'Estany) 6.318 1,8 3.510 

enllumenat 29 C COSSETANIA 11 BIS (cantonada Merce Rodoreda) 38.995 11,25 3.466 

enllumenat 43 PZ RICARDO LOZANO 40 - BIS 67.543 19,675 3.433 

enllumenat 97 PASSEIG DE LA UNIO (Junt Mercat) 11.028 3,24 3.404 

enllumenat 41 C MEXIC (Junt CT 3222) 100.639 29,685 3.390 

enllumenat 92 POL 1 PARC EMPRESARIAL-CM 3 42.006 12,5 3.360 

enllumenat 19 C VILAMAR S/N 74.099 22,25 3.330 

enllumenat 55 C BISBE CATALA 20 (Jto. CT 24360) 51.006 15,5 3.291 

enllumenat Q042 AV MOSSEN J. SOLER (34-43, a Ptge S.Antoni) 53.569 16,328 3.281 

enllumenat 65 C CARLES BARRAL 1 67.414 20,58 3.276 

enllumenat 95 C ALTAFULLA 2-BIS (Jto casa 11) 8.505 2,625 3.240 

enllumenat Q023 C MALLORCA S/N 84.241 26,25 3.209 

enllumenat 63 C VICTOR CATALA 1 68.287 21,4 3.191 

enllumenat 84 PS MARITIM S. JOAN DE DEU (Port Bomba Incendi) 33.258 10,442 3.185 

enllumenat Q055 CARRER MESTRAL 23 (Sector K Poligon 1) 31.499 10,07 3.128 

enllumenat 78 AV ESPANYA 366 (J. Maragall Z. Verda Dipòsit sot.)  19.724 6,8 2.901 

enllumenat 96 AV DUESAIGÜES 17-BIS 13.102 4,6 2.848 

enllumenat 99 C ALFONS MAÑÉ S/N (Aparcament Vehicles Castell) 4.225 1,5 2.817 

enllumenat 91 PÇ EL CANO S/N 9.566 3,4 2.814 

enllumenat 35 TRAVESSIA DE L'ERMITA S/N 10.340 3,754 2.754 

enllumenat Q098 CALAFELL PARK (Adosado CT 4 Calafell) 56.181 20,79 2.702 

enllumenat Q071 C/ G. PERE I CARME (Quadre 2 tocant Piscina) 13.917 5,4 2.577 

enllumenat 15 PÇ COSME MAINE S/N 7.152 2,8 2.554 

enllumenat 57 C COMPTE GOMEZ DE ORBANEJA 87 38.719 15,26 2.537 

enllumenat 9 C TORREDEMBARRA 2 BIS 13.196 5,3 2.490 

enllumenat 7 C EMIGDIO RODRIGUEZ PITA 1 BIS 37.875 18,125 2.090 

enllumenat Q124 EDUARD TOLDRA S/N    AP  - 43820- MAS ROMEU 9.886 4,76 2.077 

enllumenat 98 RAMBLA NOVA  ACCES RAMBLA NOVA  (Jardins Sinia) 32.205 17,356 1.856 

enllumenat 32 C COSSETANIA-ILLA-SNA-5-PUBL (cantonada V. Foix) 28.499 16,875 1.689 

enllumenat 31 C SANATORI S/N (Parking Municipal de Calafell) 7.122 4,875 1.461 

enllumenat 17 AV S. JOAN DE DEU S/N (EP Pg darrere Cofraria) 23.897 17 1.406 

enllumenat 42 C CUSPIDE (Junt CT 3104) 34.776 32,59 1.067 

enllumenat Q107 PARC EMPRESARIAL POL 2 Q3  CT 104990 894 5,568 161 

 

 

 Cal revisar els quadres amb valors d’indicador Consum/P.Inst. superiors a 4.500h, 

indicats amb (*) al rànquing anterior. Aquests valors excessius poden ser deguts a una 

utilització diferent de l’exclusiva d’enllumenat (semàfors, tanques publicitàries,...) o bé a 

que la dada de potència total instal·lada no està actualitzada al SIE. 
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4 PREVISIONS 

 

4.1 Compliment de les previsions fetes per l’any 2015 

 

El SIE permet analitzar els consums i imports energètics evitant l’efecte de la facturació 

irregular o incomplerta i les altes i baixes de subministraments gràcies a la comparativa del 

consum projectat respecte del previst.  

En aquest apartat es presenta la comparativa entre els consums previst i projectat de 2015. 

Consum energètic projectat: consum facturat realment durant l’any 2015. En cas que 

existeixi algun període encara sense facturar, es complementa amb la previsió per al 

període no informat (kWh/dia previstos multiplicats pel nombre de dies sense factura). 

 Consum energètic previst: consum definit per 2016 individualment per cadascun dels 

subministraments en base al mateix consum facturat durant l’any anterior.  

En els subministraments on s’ha detectat facturació irregular o bé on s’ha informat de 

canvis en l’ús o d’actuacions d’eficiència energètica, la previsió de consum ha estat 

modificada manualment. 

Per als subministraments donats d’alta al llarg de 2015, s’ha establert com a previsió 

l’extrapolació del mateix consum facturat. 

 

GRÀFIC 13. EVOLUCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC REAL RESPECTE EL CONSUM PREVIST PER 2015 

 

 

 El consum d’electricitat ha estat un 3% inferior al consum anual previst. 
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4.2 Principals desviaments de consum respecte les previsions 

 

A continuació es presenta el detall dels desviaments dels principals subministraments 

respecte la previsió de consum 2015, ja sigui per un augment del consum o bé per una 

reducció del mateix. 

Per a consultar el llistat complert d’elements, accediu a SIE – Anàlisi – Comparativa. 

 

TAULA 18. PÒLISSES D’EQUIPAMENTS AMB MAJOR DESVIACIÓ RESPECTE EL CONSUM PREVIST 

Pòlissa Codi Nom 
Consum 

PROJECTAT 
(kWh) 

Consum 
PREVIST 
(kWh) 

desv. 

(kWh) 

desv. 

(%) 

999395994368 Q-DOM-6 ESCOLA BRESSOL EL PETIT TRENET  26.393 11.175 15.218 136,2 

82017128141 Q-EM-041 CINEMA IRIS 39.766 29.249 10.517 36,0 

999396016009 EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 53.686 47.990 5.696 11,9 

999395996707 Q-J-002 FONT 45.533 40.066 5.467 13,6 

82018719201 EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 34.528 30.306 4.222 13,9 

82033790824 Q-EM-043 JOVENTUT - LLAR D'AVIS - AULES 29.977 26.934 3.043 11,3 

82018720103 Q-EM-032 DEPT. DE BENESTAR SOCIAL 24.534 27.607 -3.073 -11,1 

999395571296 EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 74.417 126.605 -52.188 -41,2 

 

TAULA 19. PÒLISSES DE QUADRES AMB MAJOR DESVIACIÓ RESPECTE EL CONSUM PREVIST 

Pòlissa Codi Adreça 
Consum 

PROJECTAT 
(kWh) 

Consum 
PREVIST 
(kWh) 

desv. 

(kWh) 

desv. 

(%) 

82033796661 Q061 BRASIL, ROTONDA, SEGUR CALAFELL  96.790 28.542 68.248 239,1 

999396003215 24 A.I GAUDI 27, AP ET 24020, SEGUR  81.935 56.128 25.807 46,0 

82018748845 47 UR MAS ROMEU 57, MAS ROMEU 68.351 61.129 7.222 11,8 

999396080111 19 VILAMAR, S/N, CALAFELL PLA, PLATJA  74.379 97.103 -22.724 -23,4 

 

 

(3) Els desviaments de consum respecte al previst detectats mitjançant les alarmes 

energètiques del SIE permeten identificar usos inadequats d'equipaments o funcionaments 

anòmals d'equips que convé corregir per estabilitzar el consum i la despesa. 
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4.3 Previsions 2016 

  

Per a les previsions de consum de 2016, el SIE pren per defecte els valors de consum 

facturat de 2015. Aquestes poden ser modificades per part de l’usuari d’acord amb criteris 

propis (objectius de reducció, informació complementària, etc.). 

 

GRÀFIC 14. PREVISIONS DE CONSUM ENERGÈTIC PER A 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) El SIE permet establir objectius d’estalvi associats a actuacions energètiques i 

validar-ne el seu compliment. 
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5 POTENCIAL D’ESTALVI ENERGÈTIC 2015 

 

 

5.1 Resum d’estalvis potencials directes 

 

En aquest apartat es presenta una valoració del potencial d’estalvi directe assolible, 

considerant exclusivament aquelles actuacions quantificables.  

Els càlculs econòmics no inclouen la inversió que pugui ser necessària per a dur a terme 

algunes de les actuacions. 

Els estalvis potencials han estat calculats segons els preus de l’energia de 2015. Aquests 

estalvis seran majors a mesura que aquest augmenti. 

En primer lloc, es presenta el resum de les quatre línies d’estalvi. Als apartats següents, 

es desglossen cadascuna d’elles, detallant cada subministrament. 

 

TAULA 20. RESUM D’ESTALVIS POTENCIALS DIRECTES 

ACTUACIÓ Equipaments Quadres TOTAL 

Correcció de la penalització per energia reactiva 7.246 €   17.991 €  25.237 €  

Optimització subministraments amb tarifa DH  - €   11.369 €  11.369 €  

Optimització de la potència contractada 75.370 €   51.130 €  126.501 €  

Baixa de subministraments sense ús 4.230 €   1.150 €   5.380 €  

Estalvi Potencial Directe TOTAL 86.847 €   81.639 €  168.486 €  

(NOTA) S’han aplicat preus de 2015 i no s’ha considerat la inversió necessària per realitzar algunes actuacions. 

 

 

 L’estalvi potencial directe assolible en el conjunt de consums energètics municipals és 

de 168.486 €. 

 Aquest estalvi potencial suposa un 13% de la factura energètica de 2015. 

 No es contemplen en aquest apartat els estalvis potencials resultants d’un bon control i 

seguiment de les desviacions de consum respecte el previst en cadascun dels 

subministraments. 
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5.2 Correcció de la penalització per energia reactiva 

 

A continuació es presenta el recull de subministraments que durant el 2015 han estat penalitzats 

per un consum excessiu d’Energia Reactiva. 

Es destaquen aquells que compleixen la següent doble condició:  

 el percentatge de l’import de l’energia reactiva és superior al 2% de l’import total anual. 

 l’import acumulat de les penalitzacions supera els 60€. 

En la valoració econòmica de l’estalvi potencial no es té en compte el cost d’inversió en equips 

correctors d’energia reactiva ni la seva instal·lació. 

 

TAULA 21. CORRECCIÓ DE LA PENALITZACIÓ PER ENERGIA REACTIVA EN EQUIPAMENTS 

Pòlissa Codi Nom 
Consum 

total 
(kWh) 

Consum 
Reactiva 

Total 
(kVArh) 

Import 
Reactiva 

(€) 

Import 
total 

(€) 

% 
import 
reactiv
a/total 

82018722776 Q_BOM_005 BOMBAMENT BAIXADOR 12.588 12.183 343 4.150 8,3% 

82018719621 Q-EM-036 C.MAR - CONFRARIA PESCADORS 6.704 4.033 74 2.505 3,0% 

82018718991 EQ017 CEIP SANTA CREU 75.225 35.013 523 19.869 2,6% 

82018720103 Q-EM-032 DEPT. DE BENESTAR SOCIAL 24.344 12.732 223 5.959 3,7% 

999396012494 Q-ES-001 CAMP DE FUTBOL SEGUR 47.884 36.931 1.013 14.334 7,1% 

999396013240 EQ016 CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER 60.172 36.746 612 13.340 4,6% 

999395571296 EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 77.562 52.146 909 15.852 5,7% 

999395932165 EQ040 PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ 56.009 30.725 392 13.800 2,8% 

999395947448 Q-ES-003 PAVELLÓ JOAN ORTOLL 178.324 93.501 1.203 33.999 3,5% 

999395985813 Q-EM-019 DEPT INTERVENCIÓ-TRESORERIA 13.246 13.700 518 4.371 11,9% 

999395993763 EQ049 E.BRESSOL ELS TERROSSETS 23.553 10.182 172 7.298 2,4% 

999395996707 Q-J-002 FONT 47.445 41.824 1.265 9.406 13,4% 

ESTALVI POTENCIAL CORRECCIÓ PENALITZACIONS PER ENERGIA REACTIVA 
EQUIPAMENTS 

           7.246 € 

 

TAULA 22. CORRECCIÓ DE LA PENALITZACIÓ PER ENERGIA REACTIVA EN QUADRES 

Pòlissa Codi Adreça 
Consum 

total 
(kWh) 

Consum 
Reactiva 

Total 
(kVArh) 

Import 
Reactiva 

(€) 

Import 
total 

(€) 

% 
import 

reactiva
/total 

82018720589 40 AV GENERALITAT 1 62.960 40.897 316 9.217 3,4% 

999396003215 24 C ANTONI GAUDI 27 (AP-ET 24020) 82.548 70.396 1.013 12.864 7,9% 

999396006482 55 C BISBE CATALA 20 (CT 24360) 51.006 39.713 387 7.961 4,9% 

999396007034 46 C Manuel de Falla 73 Sector III 20.305 21.357 391 4.700 8,3% 

999396014421 41 C MEXIC (Junt CT 3222) 100.639 67.516 562 17.818 3,2% 

999396079551 101 AV M. J. SOLER 4 (Parking mun.) 12.661 10.158 114 4.792 2,4% 

999395945841 4 C PRIORAT (Residencial CT-3543) 173.051 185.707 2.718 26.876 10,1% 

999395946254 23 
P MARITIM S. JOAN DE DEU 155 

(Porta) A 36 CT 3962 
161.396 133.658 1.848 26.879 6,9% 
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Pòlissa Codi Adreça 
Consum 

total 
(kWh) 

Consum 
Reactiva 

Total 
(kVArh) 

Import 
Reactiva 

(€) 

Import 
total 

(€) 

% 
import 

reactiva
/total 

999395946556 22 C GUADALQUIVIR 15 (ET-4012) 61.877 61.925 977 10.570 9,2% 

999395947792 8 AV ESPANYA S/N CT-03088 Ptge i. 129.407 133.004 2.137 21.446 10,0% 

999395948101 7 C EMIGDIO RODRIGUEZ PITA 1 BIS 37.875 21.123 141 6.738 2,1% 

999395948481 32 
C COSSETANIA-ILLA-SNA-5-PUBL 

(cantonada Vicenç Foix) 
28.499 25.688 416 7.350 5,7% 

999395948781 30 C COSSETANIA 43 B Ctda S.Espriu 41.342 36.590 522 7.275 7,2% 

999395949333 29 C COSSETANIA 11 B M.Rodoreda 38.995 32.056 449 7.207 6,2% 

999395978354 56 C GARDENIA 2B CT 24416 vell dret 47.635 66.650 1.217 8.705 14,0% 

999395986475 62 C LLORENÇ VILALLONGA 1 91.617 56.263 432 13.624 3,2% 

999395987479 64 C TAMESIS  (AP esquina Paseo) 73.137 40.503 263 11.296 2,3% 

999395988814 Q-PS-001 BONAVENTURA CARLES ARIBA 2 AP 21.392 16.380 311 6.075 5,1% 

999395998888 109 C MONTURIOL - ROTONDA 55.798 37.801 295 9.021 3,3% 

999396002226 45 C D. DE GIRONA 19 (Les Brises) 124.250 147.305 2.455 20.670 11,9% 

82033790843 Q023 C MALLORCA S/N 84.241 69.875 1.028 15.677 6,6% 

ESTALVI POTENCIAL CORRECCIÓ PENALITZACIONS PER ENERGIA REACTIVA 
QUADRES 

17.991 € 

 

 

(5) La correcció d’energia reactiva evita les penalitzacions a la facturació. Cal valorar la 

possibilitat d’instal·lació de bateries de condensadors o la revisió de les bateries existents. En el 

cas de l’enllumenat cal revisar el correcte funcionament de les reactàncies de les làmpades. 
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5.3 Optimització de subministraments amb tarifa DH 

 

La tarifa de Discriminació Horària (DH) discrimina diàriament 14 hores en preu vall i 10 hores en 

preu punta. En aquest àmbit es realitzen les següents comprovacions: 

 En el cas que existeixin subministraments amb potència contractada igual o inferior a 15kW 

amb tarifa de discriminació horària (DH), cal revisar que el perfil de consum s’ajusta a 

aquesta discriminació, és a dir, que el consum en horari vall suposa com a mínim el 40% del 

consum total del subministrament. 

 Revisar que les pòlisses assignades a quadres amb tipologia enllumenat i semàfor (amb 

consum constant al llarg del dia) tenen tarifa DH, amb condicions més avantatjoses. 

 

 

 Actualment, tots els subministraments d’equipaments estan contractats amb tarifa sense 

DH. Des d’aquest punt de vista, la contractació d’aquests els subministraments elèctrics és 

correcta. 

TAULA 23. OPTIMITZACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS AMB TARIFA DH. CONTRACTACIÓ DH 

Pòlissa Codi Adreça Tarifa 
Consum 

Total 
(kWh) 

Import 
total 

(€) 

Estalvi Potencial 
canvi a DH 

(€) 

82033790142 Q-S-002 C VILLARROEL S/N 2.0A 20.050 3.543 850 

82018704406 Q-S-001 CR BARCELONA SEGUR CALAFELL S/N 2.0A 5.582 1.101 264 

999396056078 97 PASSEIG DE LA UNIO (Junt Mercat) 2.1A 11.028 2.676 642 

82018745426 116 MARINADA(Costat Rotonda AP) 2.1A 34.477 7.280 1.747 

82018704098 EQ008 Marquès deSamà, 8 2.0A 3.010 728 175 

82011331276 Q107 P. EMPRESARIAL POL 2 Q3CT 104990 2.1A 894 759 182 

999396025858 37 C P. CATALANA 30 (gasolinera) 2.1A 3.527 1.374 330 

999396026184 38 AV M. JAUME SOLER (parking Platja) 2.1A 38.558 8.118 1.948 

82033794833 61 PÇ COSME MAINE S/N 2.0A 2.950 728 175 

82033796980 81 C ISLANDIA PARCELA H-2 2.0A 3.960 910 218 

82033797040 95 C ALTAFULLA 2-BIS (Jto casa 11) 2.0A 8.505 1.809 434 

82033796942 60 C BAIXADOR ENFRONT Nº 39 S/N 2.0A 15.056 2.773 665 

82033797226 Q071 C/ G. PERE I CARME (Q.2 Piscina) 2.1A 13.917 3.137 753 

82033793956 Q-S-004 PORT DE SEGUR LOCAL G-13 CAM. TV 2.0A 9.647 1.933 464 

82033797304 Q072 C G. PERE I CARME(Q.1 Av. Sanatori) 2.1A 17.504 3.833 920 

82034083822 Q062 C M. BLANQUET (Z.verda Vilarenc) 2.1A 31.101 6.665 1.600 

ESTALVI POTENCIAL CONTRACTACIÓ AMB TARIFA SENSE DH      11.369 € 
 

 

 Pràcticament la totalitat dels quadres d’enllumenat estan contractats amb tarifa DH. 

 Es detecten setze quadres caracteritzats com d’enllumenat on es recomana valorar si és 

econòmicament raonable la seva contractació amb DH. 

 

 

(6) La contractació de tarifa amb Discriminació Horària (DH) en subministraments amb Pot. 

Contractada<15 kW afavoreix econòmicament a aquells subministraments amb ús de semàfor o 

enllumenat públic. 
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5.4 Optimització de la potència contractada 

 

Les diferències notables entre les potències contractades i el consum real registrat pels maxímetres 

poden suposar penalitzacions econòmiques o bé un preu excessiu del terme de potència. Per aquest 

motiu, és convenient ajustar les potències contractades a les necessitats reals. 

A continuació es detallen les optimitzacions de potència contractada en tots aquells 

subministraments que compleixen la condició esmentada, excepte els següents: 

 Subministraments en els quals ja s’ha realitzat una modificació de potència al llarg del 2015. 

 Subministraments de socors (SOS). 

A les taules següents, el concepte Control indica el grau de robustesa dels valors de maxímetre de 

referència utilitzats per a l’Optimització de Potència. Poden ser de dos tipus: 

 OK: es disposa de tots els maxímetres de les factures dels darrers 12 mesos. És el nivell idoni per 

a fer una optimització correcta. 

 Max 0(x): Indica el nombre de factures dels darrers 12 mesos en que els maxímetres són zero o 

no han estat informats.  

Cal valorar individualment si existeix una opció de Potència Òptima més adequada que permeti 

modificar els equips de mesura i transformació. 

 

TAULA 24. OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA EN EQUIPAMENTS 

Pòlissa Codi Nom Control 
Pot. Cont. 

ACTUAL (kW) 
Pot. Cont. 

OPTIMITZADA (kW) 

Estalvi 

(€) 

Estalvi 

(%) 

999395991255 Q-EM-035 CASA BARRAL ok 100/100/100 1/2,8/15,1 8.359  95% 

82018719425 Q_BOM_001 POU ok 40/40/40 1,1/1,1/15,1 3.188  90% 

999395995211 Q_BOM_004 BOMBEIG ORPI ok 50/50/50 9,4/9,6/15,1 3.451  77% 

999396004943 EQ032 DEPEND. PLATJA ok 125/125/125 31,4/33,3/33,3 7.715  70% 

999395997301 Q-EM-031 
OBRA - MASIA DEL 
VIARENC – E. TALLER ok 

20,8/20,8/20,8 1,1/1,2/15,1 1.294  70% 

999396001427 EQ004 ED. VIDRE BOLAVÀ ok 63/63/63 16,5/16,5/16,5 3.874  70% 

999395992801 EQ015 CEIP LA GINESTA ok 100/100/100 25,9/28,6/28,6 6.035  69% 

999395992375 EQ014 CEIP EL CASTELL ok 100/100/100 28,6/31,5/31,5 5.697  65% 

82034803411 EQ082 S. POLIV. MERCAT A. ok 43,6/43,6/43,6 14,3/15,1/15,1 129  62% 

999395932165 EQ040 PAV. J.VILAMAJÓ ok 63/63/63 22,9/22,9/22,9 3.261  59% 

82017128141 Q-EM-041 CINEMA IRIS ok 87/87/87 31,4/31,4/31,4 4.383  57% 

82018721341 Q-EM-020 OFICINA RÀDIO ok 27,7/27,7/27,7 10,4/11,4/15,1 1.319  53% 

999396012777 Q-EM-014 DEPEND.SEGUR ok 80/80/80 32,4/32,9/32,9 3.547  50% 

999346405679 EQ044 POLICIA LOCAL ok 63/63/63 28,3/28,3/28,3 2.702  49% 

999396016009 EQ013 CEIP E. VILAMAR ok 87/87/87 26,7/35,3/35,3 3.674  48% 

82018718991 EQ017 CEIP SANTA CREU ok 100/100/100 35,3/52,4/52,4 4.153  47% 

82018720249 Q-EM-013 DEPT URBANISME ok 40/40/40 11,5/16,5/16,5 1.584  44% 

999407327291 Q-EM-034 DEPEND. D'ESPORTS ok 27,7/27,7/27,7 10,5/11,4/15,1 1.040  43% 

82018720103 Q-EM-032 DEPT BEN. SOCIAL ok 27,7/27,7/27,7 11,4/11,4/15,1 1.005  41% 

82018722776 Q_BOM_005 BOMB.BAIXADOR ok 22,2/22,2/22,2 6,7/9,6/15,1 784  39% 

999401146067 Q-EM-021 
MERCAT MPAL. 
MGATZEM I BRIGADA ok 

20,8/20,8/20,8 10,6/13/15,1 645  35% 
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Pòlissa Codi Nom Control 
Pot. Cont. 

ACTUAL (kW) 
Pot. Cont. 

OPTIMITZADA (kW) 

Estalvi 

(€) 

Estalvi 

(%) 

999395994368 Q-DOM-6 BRESSOL P.TRENET  ok 43,6/43,6/43,6 21/21/21 1.241  32% 

999396012494 Q-ES-001 C. FUTBOL SEGUR ok 20/20/20 45,7/45,7/45,7 2.015  32% 

999395993763 EQ049 BRESSOLTERROSSETS ok 43,6/43,6/43,6 27,7/27,7/27,7 1.075  28% 

999395991825 Q-EM-027 LLAR DE JUBILATS  ok 31,5/31,5/31,5 18,8/21,2/21,2 725  26% 

999395945212 EQ010 C. DE FUTBOL  ok 36/36/36 54,3/54,3/54,3 1.274  19% 

999395996707 Q-J-002 FONT ok 17,3/17,3/17,3 11,4/11,5/15,1 288  19% 

999395985813 Q-EM-019 D. INT. TRESORERIA ok 20/20/20 11,5/15,1/15,1 322  18% 

82018719201 EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ ok 40/40/40 26,6/32,4/32,4 590  17% 

ESTALVI POTENCIAL OPTIMITZACIÓ POTÈNCIA EQUIPAMENTS                75.370 € 

 

TAULA 25. OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA EN QUADRES 

Pòlissa Codi Nom Control 
Pot. Cont. 

ACTUAL (kW) 

Pot. Cont. 
OPTIMITZADA 

(kW) 

Estalvi 

(€) 

Estalvi 

(%) 

999396079551 101 AV M. J. SOLER 4 Parking ok 34,6/34,6/34,6 1,9/2,4/15,1 2.580 84% 

999396017488 31 C SANATORI S/N Parking ok 27,7/27,7/27,7 2,3/2,3/15,1 2.001 81% 

999405784921 Q047 P. PICASSO (Av. Catalunya) ok 27,7/27,7/27,7 2,3/3,6/15,1 1.937 79% 

999395943941 9 C TORREDEMBARRA 2 BIS ok 20/20/20 2,9/2,9/15,1 1.300 71% 

999407573087 84 
PS MARITIM S. J. DE DEU 

(Port Bomba Incendi) 
ok 43,6/43,6/43,6 9,5/11,7/15,1 2.742 71% 

999396007034 46 C M. de Falla 73 Sector III ok 20/20/20 3,8/4,7/15,1 1.186 67% 

999395949635 34 C MAJOR 6 B(CT 3884) ok 20/20/20 4,7/4,7/15,1 1.152 65% 

999395981200 57 C C.GOMEZ ORBANEJA 87 ok 31,5/31,5/31,5 8,6/10,5/15,1 1.799 64% 

82018720424 Q122 C MAJOR S/N (aire) Castell ok 31,5/31,5/31,5 9,5/10,5/15,1 1.632 58% 

999395983932 58 C GARRIGUES 8 B(ET 3221) ok 31,5/31,5/31,5 11,7/11,8/15,1 1.612 58% 

999395948101 7 C E. RODRIGUEZ PITA 1 BIS ok 25/25/25 8,6/9,4/15,1 1.269 57% 

999395949333 29 
C COSSETANIA 11 B (M. 

Rodoreda) 
ok 25/25/25 8,6/10,5/15,1 1.210 55% 

999396014421 41 C MEXIC (Junt CT 3222) ok 63/63/63 26,7/29,4/29,4 2.926 53% 

999396001767 43 PZ R. LOZANO 40 - BIS ok 43,6/43,6/43,6 17,7/20/21,1 2.012 52% 

999396015725 Q084 C/ C.FERRAT(ET 3223) ok 27,7/27,7/27,7 11,7/11,8/15,1 1.255 51% 

999395948781 30 
C COSSETANIA 43 BIS Ctda 

Salvador Espriu 
ok 22/22/22 9,5/10,5/15,1 906 47% 

999396007828 Q121 C JOAN MIRO 14 BIS ok 20/20/20 8,5/9,4/15,1 820 46% 

82034712588 QU125 PINTOR MIR, 1 ok 43,6/43,6/43,6 21/22,9/22,9 325 44% 

999395947199 Q098 CALAFELL PARK (CT 4) ok 40/40/40 15,3/16,5/16,5 1.460 41% 

999396006161 Q083 
ANTISTINA S/N BONANOVA 

QUC Ptge LLF 438 
ok 31,5/31,5/31,5 15,3/18,8/18,8 1.133 41% 

999395998888 109 C MONTURIOL - ROTONDA ok 27,7/27,7/27,7 13,3/15,3/16,2 1.001 41% 

999396016771 92 POL 1 P.EMPRESARIAL CM 3 ok 20/20/20 8,6/11,4/15,1 706 40% 
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Pòlissa Codi Nom Control 
Pot. Cont. 

ACTUAL (kW) 

Pot. Cont. 
OPTIMITZADA 

(kW) 

Estalvi 

(€) 

Estalvi 

(%) 

999396005869 Q081 AV D.BONANOVA 2 ILF Q.A ok 31,5/31,5/31,5 16,1/18,8/20 1.096 39% 

999395998153 Q045 C-31 (PK-142,376 Q2 Cunit) ok 43,6/43,6/43,6 16,5/16,5/16,5 1.499 39% 

999396005421 Q082 AV D.BONANOVA 27 QU.B ok 31,5/31,5/31,5 16,2/18,8/20 1.066 38% 

999395996175 98 RAMBLA NOVA (J.Sinia) ok 43,6/43,6/43,6 17,6/17,6/17,6 1.474 38% 

999395988814 Q-PS-001 BONAV. CARLES ARIBA 2 AP ok 31,5/31,5/31,5 13,3/13,4/15,1 1.036 37% 

999395946556 22 C GUADALQ. 15 (ET-4012) ok 27/27/27 14,3/17,6/17,6 870 37% 

999395946254 23 
P MARITIM S. J. DE DEU 155 

(Porta) A 36 CT 3962 
ok 69/69/69 38,1/44,7/44,7 2.035 33% 

999395987479 64 C TAMESIS(AP esq.Paseo) ok 31,5/31,5/31,5 18,1/18,1/18,1 931 33% 

999396015461 Q086 C ALCANAR -AP-PROLONG. ok 17,3/17,3/17,3 8,6/9,5/15,1 491 32% 

999395978354 56 
C GARDENIA 2 BIS (CT 

24416 Quadre vell dreta) 
ok 20/20/20 11,4/12,9/15,1 562 32% 

999395997715 Q059 C-31pK-143,303 Q1 Calafell ok 43,6/43,6/43,6 24,8/31,7/31,7 1.224 32% 

999396006482 55 C B.CATALA 20 (CT 24360) ok 20/20/20 11,4/13/15,1 503 28% 

999395947792 8 
AV ESPANYA S/N (CT-03088 

-Ptge Interior) 
ok 49/49/49 30,5/35,2/36,4 1.205 28% 

999395988109 65 C CARLES BARRAL 1 ok 31,5/31,5/31,5 21/21/21 660 24% 

999395987027 63 C VICTOR CATALA 1 ok 31,5/31,5/31,5 21/21,9/21,9 587 21% 

999396002226 45 C D. GIRONA 19 Les Brises ok 25/25/25 29,5/35,2/35,2 702 19% 

999395995682 96 AV DUESAIGÜES 17-BIS ok 20/20/20 15,1/15,1/15,1 326 18% 

999395989311 Q-PS-002 S. RUSIÑOL 1 AP MAS MEL ok 31,5/31,5/31,5 13,4/14,2/15,1 500 18% 

999395986475 62 C LLORENÇ VILALLONGA 1 ok 31,5/31,5/31,5 21,9/25,8/25,8 482 17% 

999396013557 35 TRAVESSIA L'ERMITA S/N ok 22/22/22 17,2/17,2/17,2 262 13% 

999395948481 32 
C COSSETANIA - ILLA -SNA-

5-PUBL (cantonada V. Foix) 
ok 40/40/40 32,4/32,4/32,4 392 11% 

999396003215 24 C A.GAUDI 27(AP-ET 24020) ok 27/27/27 20,9/23,5/23,5 265 11% 

ESTALVI POTENCIAL OPTIMITZACIÓ POTÈNCIA QUADRES 51.130 € 

 

 

(7) L’optimització de la potència contractada a les veritables necessitats de potència demandada 

de cada subministrament pot suposar un estalvi econòmic considerable, que s’ha estimat en 

126.501 €. Cal valorar la viabilitat tècnica d’aquestes modificacions per cadascuna de les 

propostes realitzades. 
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5.5 Baixa de subministraments sense consum 

 

 

Seguidament s’indiquen les pòlisses sense consum facturat en la major part del 2015 que 

han rebut una o més factures amb l’import de la potència contractada. 

No es tenen en compte els subministraments eventuals per a esdeveniments, els de socors, 

els de pilones, bombeigs o regs automàtics. 

 

TAULA 26. EQUIPAMENTS AMB SUBMINISTRAMENTS SENSE CONSUM 

Pòlissa Codi Nom Tarifa 
Estalvi anual 

(€) 

82033793770 Q_ENY_007 LLAR D'INFANTS - MÒDULS 2.0A 290 

82033791199 EQ060 ANTIGUES ESCOLES 2.0A 75 

82018719425 Q_BOM_001 POU 3.0A 3.500 

82018705258 Q-EM-021 MERCAT MPAL. - MAGATZEM I BRIGADA 2.0A 115 

82034705169 EQUXXX auxiliar 2.0A 250 

ESTALVI ANUAL PER BAIXA DE SUBMINISTRAMENTS 4.230 € 

 

TAULA 27. QUADRES AMB SUBMINISTRAMENTS SENSE CONSUM 

Pòlissa Codi Nom Tarifa 
Estalvi anual 

(€) 

82011335080 Q106 PAREMPRESARIAL 2 POL Q1   CT 104986 2.1A 575 

82011334754 Q105 PAREMPRESARIAL POL 2 Q2 CT 104989 2.1A 575 

ESTALVI ANUAL PER BAIXA DE SUBMINISTRAMENTS 1.150 € 

 

 

 

 Cal valorar la possibilitat de donar de baixa els subministraments sense consum que 

suposen un elevat cost econòmic anual en la factura energètica. 

 

 

(8) Els subministraments sense consum que no tenen cap previsió de ser utilitzats a curt 

termini han de donar-se de baixa per tal d’evitar el cost econòmic de l’import fixe que es 

factura pel fet d’estar donats d’alta. 
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6 MILLORES ENERGÈTIQUES PROPOSADES 

 

 

 

(1) És possible licitar un Plec de Contractació d’Electricitat incloent la 

condició que el mix tingui un major percentatge d’energia renovable (fins a 0 

emissions de CO2). Això contribuirà a reduir les emissions generades al 

municipi. 

(2) El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis. 

Serà oportú aprofundir en el control i gestió energètica d'aquests mitjançant la 

incorporació de sistemes de monitorització i establiment de mesures d'estalvi 

complementàries a l'actuació derivada del SIE. 

(3) Els desviaments de consum respecte al previst detectats mitjançant les 

alarmes energètiques del SIE permeten identificar usos inadequats 

d'equipaments o funcionaments anòmals d'equips que convé corregir per 

estabilitzar el consum i la despesa. 

(4) El SIE permet establir objectius d’estalvi associats a actuacions 

energètiques i validar-ne el seu compliment. 

(5) La correcció d’energia reactiva evita les penalitzacions a la facturació. Cal 

valorar la possibilitat d’instal·lació de bateries de condensadors o la revisió de 

les bateries existents. En el cas de l’enllumenat cal revisar el correcte 

funcionament de les reactàncies de les làmpades. 

(6) La contractació de tarifa amb Discriminació Horària (DH) en 

subministraments amb Pot. Contractada<15 kW afavoreix econòmicament a 

aquells subministraments amb ús de semàfor o enllumenat públic. 

(7) L’optimització de la potència contractada a les veritables necessitats de 

potència demandada de cada subministrament pot suposar un estalvi econòmic 

considerable, que s’ha estimat en 126.501 €. Cal valorar la viabilitat tècnica 

d’aquestes modificacions per cadascuna de les propostes realitzades. 

(8) Els subministraments sense consum que no tenen cap previsió de ser 

utilitzats a curt termini han de donar-se de baixa per tal d’evitar el cost 

econòmic de l’import fixe que es factura pel fet d’estar donats d’alta. 
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La capacitat d’un municipi per a dur a terme una gestió energètica parteix de l’accés a dades de 
bona qualitat dels consums i les facturacions i a fer-ne un seguiment acurat.  

A continuació, es presenten els resultats de l’anàlisi dels consums energètics de 2015 de 
l’Ajuntament de Calafell processats mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edificis 96 
Quadres 
enllumenat 144  

Consum 
energètic 
6.608.675 kWh  

Factura 
energètica 
1.257.006 €  

Emissions 
2.445 
tCO2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Δ 2015 
vs 2014 

Valoració de l’evolució 

 

Consum -1,6 %  
Reducció del consum energètic total associada a la disminució en 
el consum en quadres que compensa l’augument del mateix en 
equipaments. 

 

Import +1,1 %  
Increment global de la despesa energètica municipal com a 
conseqüència de l’augment del preu de l’energia en quadres i 
l’augment en el consum en equipaments. 

 Preu de 
l’energia 

+2,8 %  Increment global del preu mig de l’energia com a conseqüència de 
l’augment del preu de l’electricitat en quadres.  

 
Emissions 
de GEH 

-2,4 %  
Reducció de les emissions de GEH associada a la disminució en el 
consum en quadres i a la millora dels mix elèctrics dels 
subministraments.  

 

 

 

 

Balanç 2015 i comparativa amb 2014 

El consum d’energia de l’ajuntament en 2015 
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 El principal consum energètic en els edificis municipals ha tingut lloc en els equipaments 

d’oficines (32%), seguits dels d’educació (24%), els esportius (21%) i els de bombeig 

(9%). 

 El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis.  

 

Consum energètic per tipologia d’equipament 

 

Principals equipaments municipals per consum total 

Tipologia Codi Nom 
TOTAL 

electricitat 
(kWh) 

% Total % acum. 

esportiu Q-ES-003 PAVELLÓ JOAN ORTOLL 178.324 10% 10% 

oficina EQ044 POLICIA LOCAL 111.925 6% 17% 

oficina EQ001 AJUNTAMENT 96.773 6% 22% 

educació EQ015 CEIP LA GINESTA 85.151 5% 27% 

bombeig EQ059 FONT LLUMINOSA UR. L'ESTANY 77.562 4% 31% 

educació EQ017 CEIP SANTA CREU 75.225 4% 36% 

oficina Q-EM-014 DEPENDÈNCIES SEGUR 74.096 4% 40% 

esportiu EQ010 CAMP DE FUTBOL CALAFELL 72.811 4% 44% 

oficina EQ032 DEPENDÈNCIES CALAFELL PLATJA 71.009 4% 48% 

educació EQ016 CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER 62.260 4% 52% 

esportiu EQ040 PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ 56.009 3% 55% 

educació EQ013 CEIP ESCOLA VILAMAR 53.966 3% 58% 

educació EQ014 CEIP EL CASTELL 51.657 3% 61% 

esportiu Q-ES-001 CAMP DE FUTBOL SEGUR 47.884 3% 64% 

bombeig Q-J-002 FONT 47.445 3% 66% 

sanitari EQ033 CREU ROJA 44.088 3% 69% 

oficina Q-EM-041 CINEMA IRIS 39.949 2% 71% 

cultural EQ035 MASIA CAL BOLAVÀ 34.256 2% 73% 

altres Q-EM-027 LLAR DE JUBILATS DE CALAFELL 29.649 2% 75% 

 

Consum energètic als equipaments en 2015 
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L’anàlisi de la facturació realitzada en el marc del SIE permet identificar les següents millores 

energètiques per aconseguir una gestió més eficient i ajustada a les necessitats reals de 

l’ajuntament. 

 

ACTUACIÓ Equipaments Quadres TOTAL 

Correcció de la penalització per energia reactiva 7.246 €   17.991 €  25.237 €  

Optimització subministraments amb tarifa DH  - €   11.369 €  11.369 €  

Optimització de la potència contractada 75.370 €   51.130 €  126.501 €  

Baixa de subministraments sense ús 4.230 €   1.150 €   5.380 €  

Estalvi Potencial Directe TOTAL 86.847 €   81.639 €  168.486 €  

 (NOTA) S’han aplicat preus de 2015 i no s’ha considerat la inversió necessària per realitzar algunes actuacions. 

 

 

(1) És possible licitar un Plec de Contractació d’Electricitat incloent la condició que el mix 

tingui un major percentatge d’energia renovable (fins a 0 emissions de CO2). Això contribuirà a 

reduir les emissions generades al municipi. 

(2) El 75% del consum energètic d'equipaments es concentra en 19 edificis. Serà oportú 

aprofundir en el control i gestió energètica d'aquests mitjançant la incorporació de sistemes de 

monitorització i establiment de mesures d'estalvi complementàries a l'actuació derivada del 

SIE. 

(3) Els desviaments de consum respecte al previst detectats mitjançant les alarmes 

energètiques del SIE permeten identificar usos inadequats d'equipaments o funcionaments 

anòmals d'equips que convé corregir per estabilitzar el consum i la despesa. 

(4) El SIE permet establir objectius d’estalvi associats a actuacions energètiques i validar-ne el 

seu compliment. 

(5) La correcció d’energia reactiva evita les penalitzacions a la facturació. Cal valorar la 

possibilitat d’instal·lació de bateries de condensadors o la revisió de les bateries existents. En 

el cas de l’enllumenat cal revisar el correcte funcionament de les reactàncies de les làmpades. 

(6) La contractació de tarifa amb Discriminació Horària (DH) en subministraments amb Pot. 

Contractada<15 kW afavoreix econòmicament a aquells subministraments amb ús de semàfor o 

enllumenat públic. 

(7) L’optimització de la potència contractada a les veritables necessitats de potència 

demandada de cada subministrament pot suposar un estalvi econòmic considerable, que s’ha 

estimat en 126.501 €. Cal valorar la viabilitat tècnica d’aquestes modificacions per cadascuna 

de les propostes realitzades. 

(8) Els subministraments sense consum que no tenen cap previsió de ser utilitzats a curt termini 

han de donar-se de baixa per tal d’evitar el cost econòmic de l’import fixe que es factura pel 

fet d’estar donats d’alta. 

 

Millores energètiques proposades 
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